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lNTRODUcclON.

La dispersién de la pob|acién en peque}401aslocalidades sigue constituyendo un

desa}401ode primer nivel para el desarrollo nacional. Este fenémeno se relaciona

estrechamente con el estancamiento productive, la pobreza extrema, Ia

marginacién y el rezago social, segun el Ministerio de Energia y Minas.

Los coe}401cientesde electri}401caciénde acuerdo con los resultados del censo del

a}401o1993 fueron: Nacional 54.9%. Urbano 77% y Rural 7.7%. .

De acuerdo con los resultados del censo del a}401o2007 se tienen los siguientes

valores: Nacional 74.1%, Urbano 89.1% y Rural 29.5%.

Al finalizar el a}401o2012, se han estimado las siguientes coberturas:

Nacional 87,2% y Rural 63%.

Seg}401nel plan Nacional de Electri}401caciénRural periodo 2015-2024 del

Ministerio de Energia y Minas al }401nalizarel a}401o2014 se obtuvo |os siguientes

valores: Nacional 92%, Rural 75.2%.

El proyecto "Energia, Desarrollo y \}401da"establecié, ademas, que casi 500.000

familias rurales deben usar pilas, velas y mecheros para alumbrarse y gastan

ma's de 40 soles mensuales (unos 15 délares) por servicios de energia de baja

calidad.
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Eso quiere decir que gran porcentaje de la poblacién rural para satisfacer sus

necesidades bésicas de energia esté utilizando el fuego abierto para cocinar, y

para iluminarse velas o mecheros, que emiten humos contaminantes y

obviamente hacen que haya una mayor cantidad de enfermedades

respiratorias agudas.

Las politicas aplicadas a la poblacién actualmente en el Peru deberlan

reconooer la necesidad de basqueda de altemativas que introduzcan unas

formas més e}401cienlesde generacién eléctrica a escala peque}401apor energias

renovables tales como energia solar y energia eélica en las areas de

Amazonas y Andes donde la ampliacién de red reque}401riamontos enormes de

fondos y tiempo. En el desarrollo de esta estralegia, es necesario realizar

estudios sobre los aspectos demogré}401cos,econémicos y sociales de la

poblacién rural con la }401nalidadde dimensionar |os retos que plantea la

dispersién y fragmentacién de la poblacién en el lerritorio. En este contexto de

proveer de servicios de energia modemas en las areas rurales. con acceso a la

informacién y el uso productivo de la energia, utilizando la aplicacién de energia

derivada, principalmente de recursos renovables para crear bienes y/o servicios

ya sea directa o lndirectamente para la produccién de ingresos y valores.
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I. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identl}401caciéndel problema.

La compleja y muy diversa realidad de las localidades aisladas hace que no

cuenten con servicio p}401blicode eledricidad en el Per}401,actualmente menos de

la quinta parte de la poblacion total carece de servicio eléctrico, la falta de ,

suministro de electricidad, en los pueblos del interior del pais, afecta el

desarrollo econémico-social y no permite mitigar Ia pobreza, la cual alcanza

matices de todos los espectros inimaginables, por lo que no puede haber

solucién (mica a esta diversidad. No es su}401cienteinstrumentos iegales

genéricos, se requieren de decisiones y mucha imaginacion para plantear un

abanico de posibles altemativas de solucién a la problemética secular de

muchas Iocalidades aisladas para mejorar su calidad de vida y disminuir el

indice de migracién del campo a la ciudad.

1.2. Formulacién del problema.

1.2.1 Problema general:

La carencia de electrificacion en diversas zonas rurales, afecta las perspectives

tecnolbgicas. sociales, organizativas y productivas, impidiendo el desarrollo

socio-econémico y aumentando Ia dispersion poblacional.
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Analizar |os valores de radiacién solar y velocidad del viento de zonas rurales

del Peru.

1.3.4 Objetivo Especifico:

Identi}401carlas caracteristicas técnicas de los equipos del sistema de generacién

auténoma de energias renovables integradas.

1.4. Justi}401caciénde la investigacién.

La ejecucién del presente trabajo de investigacién, se justi}401capor su:

1.4.1 Organizacional o préctica.

Los resultados de la investigacién serén de gran uti|i;1ad para la electri}401cacién

de zonas rurales del Peru.

1.4.2 Economia y Soclo-Politica.

El presente proyecto aponaré al desarrollo social y econémico, mediante

modelos de sistemas autbnomos con el uso de las energias renovables que

serén aprovechados para las éreas de salud, educacién y desarrollo

econémico, asi poder integrarlos a la sociedad, mejorando su calidad de vida,

cuidando el medio ambiente y evitando su migracién.
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1.4.3 Metodologia. .

Los métodos, las técnicas, estrategias y los instrumentos de medicién son muy

importantes durante el proceso de investigacién que deberén ser de la

siguiente manera recopilacién de la informacién primaria y secundaria,

inspecciones y toma de datos, recopilacién de los datos de los instrumentos y

preparacién de los expedientes técnicos que indiquen los Iineamientos a tomar

para el desarrollo del proyecto de investigacién.

1.4.4 Magnitud.

En la extensién geogré}401caen zonas aisladas en donde se desarrollara el plan

de estudio se tomaré como referencia la base de datos de los mapas eélicos y

fotovoltaicos en el Peru, las cuales serén informacién primaria para el presente

trabajo de investigacién, |os elementos son susceptibles de ser medidos en una

menor magnitud.

1.4.5 lntelectualidad.

Para nosotros es importante desarrollar esta investigacién, podremos aplicar

todo nuestros conocimientos obtenidos en la universidad para poder hacer un

aporte técnico que nos ayudara sobre todo a formamos como profesionales.
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ll. FUNDAMENTO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

El interés en el uso técnico de las energias renovables, especialmente de la

energia solar. cornenzé en el Pero, como en muchos otros paises, en los a}401os

setenta del siglo pasado, como consecuencia de la llamada crisis de petréleo.

Se trabajé en diferentes instituciones del pais (mayormente en universidades)

en capacitacién y desarrollo tecnolégico, especialmente en bombeo de agua

con molinos de viento, calentadores solares de agua y secadores solares de

productos agrlcolas. Estas experiencias fueron puntualmente exitosas, por

ejemplo la tecnologia de los calentadores solares de agua. hoy bien asentada

en Arequipa, fue originalmente desarrollada por el ex -ITINTEC, y, los

secadores solares anesanaies de maiz usados hoy en el Valle Sagrada del

Urubamba fueron desarrollados y diseminados por un proyecto de la

Universidad Nacional de lngenieria con la cooperacibn alemana.

Asl como la energia solar, La energia eélica es una de las fuentes de energia

con mayor crecimiento de implantacién en el mundo. Su reemergencia a }401nales

del siglo XX para la generacién de energia eléctrica Iimpia, la ha conducido

répidamente a ser una fraccién importante de la generacién elécirica en
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muchos paises. Para que este hecho Ilegara a producirse, han tenido que

aunarse varios factores, entre los que se pueden cali}401carcinco como |os

decisivos. Primero, la necesidad, ligada al progresivo agotamiento de los

combustibles fésiles. Segundo, el potencial, existente en Varias panes del

Globo, del su}401cienterecurso eélico. Tercero, Ia capacidad tecnolégica, para

desarrollar aerogeneradores cada dia més eficientes. Cuarto, la visién de los

pioneros en este campo. quienes en la segunda mitad del siglo pasado

dirigieron el desarrollo tecnolégico para conducirnos a la situacién actual. Y por

Ultimo, Ia voluntad politica para facilitar Ia implantacién de la energia eélica,

tanto en lo que se re}401erea la tramitacién administrative como a la retribucibn

para el productor.

2.2. Marco teérico

La necesidad de un suministro eléctrico, para satisfacer la demanda de la

sociedad actual, en emplazamientos alejados de la red de distribucién eléctrica,

ha fomentado el desarrollo de proyectos de generacién aislada de energia

eléctrica. Entre estos se encuentra el presente proyecto "GENERACION

AUTONOMA DE ENERGIAS RENOVABLES INTEGRADAS EN ZONAS

RURALES DEL PERU�035que integra las dos fuentes de generacién eiéctrica

renovable denominadas solar fotovoltaica y eblica. En nuestro proyecto se

utiliza un sistema que combina Ia energia solar fotovoltaica junto con energia
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eélica. Estas fuentes de energia nos permiten Ia generacibn de energia a cosle

cero y sin polucién, excluyendo |os castes de adquisicién. Debido a la

redundancia de fuentes energéticas (solar y eélica) se reduce la probabilidad

de pérdida de energia y el nivel de carga de la bateria. El sistema hibrido

formado por fuentes de energia renovables viene a sustituir los sistemas

individuales. Este cambio permite reducir drésticamente el nivel de polucién por

kilovatio generado.

Las energies renovables

Las energlas renovables son aquellas cuya fuente reside en fenbmenos de la

naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en

energia aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por

lo que se encuentran disponibles de forma continua.

La energia solar ha sido y contin}401asiendo la fuente original y primaria de

energia. Mediante el calentamiento solar se generan el ciclo del agua y las

corrientes de aire que permiten explotar las energias hidréulica y eélica; Ia

energia solar es atrapada por las plantas mediante la fotosintesis y de ahi es

transferida a los demés seres vivos y puede ser aprovechada en forma de

bioenergla; incluso el petréleo, el carbén y el gas natural son energia solar

que se almaceno en tejidos vivientes y que no tuvo oportunidad para
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descomponerse sino més bien se almaoené, comprimié, calenté y se convirtié

en combustibles fésiles a lo largo de los Liltimos 500 miilones de a}402os.

Durante més o menos 100 a}401os,la humanidad ha estado recurriendo a la

energia del "sol del ayer" aimacenada en los combustibles fésiles, cuando en el

pasado fuimos dependientes del "sol de hoy". El mundo debe salir de este

breve instante de combustibles fésiles en la historia humana y encaminarse

hacia una renovada dependencia del "sol actua|" aprovechando las fuentes

renovables de energia.

Este cambio se ido dando a nivel mundial, durante las Liliimas décadas,

iniciando un proceso de transicién hacia una mayor participacién de ias

energias renovables, y ha sido impulsado por una serie de factores, entre los

cuales se encuentran: Las preocupaciones de soberania y de seguridad en el

abasto de energia en paises importadores de energia, sobre todo a partir de

las crisis petroleras, y la cada vez mayor volatilidad de los precios de los

combustibles; Las preocupaciones por los impactos ambientales de los

sistemas energéticos: en particular la Iluvia écida y, mas recientemente, el

cambio climético.

La experiencia observada en el desarrollo reciente de las civilizaciones y las

sociedades e industrias humanas muestra que al mundo le ha tomado
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alrededor de 60 a}401ostransitar desde una dependencia primaria de un recurso

energética a uno nuevo, o a un nuevo conjunto de recursos energéticos. Tomb

unos 60 a}402ostransitar, desde nuestro estado de dependencia de la madera

como Ieha hacia el carbén y tomé quizés otros 60 a}401osel trénsito completo de

la dependencia del carbén a una dependencia marcada sobre el petréleo y el

gas natural.

Ya desde el a}401o2000. |os recursos energéticos renovables han emergido con

la su}401cientemadurez tecnolégica y comercial como para comenzar a afectar la

produccién global de energia primaria, sin embargo, su impacto aun es

modesto en términos del porcentaje total. Si esta emergencia muestra en

verdad la puma de la nueva gran transicién energética, entonces nuestra propia

historia sugiere que, hacia el a}401o2030, deberemos estar profundamente

ubicados dentro del surgimiento de la siguiente era de los recursos

energéticos.

15



generaclén de electrlcldad en el escenado de

evoluclén Encrgétka hasta 2100

sauna

sumo �030mu

�030�034-�034W I

-}401}401l}401

§�035"° i 'I'I'I I I I I '�034"�030:m"I aan}402uurli

mane .i}401£!!.l!gown...

Iil-IIIII'I-I-I-I-I.I I I -=-~
1.000 -�031�034�031I I I I i I I num.

I;|;IvI I I I'I-I-IEIIIIIn I I : _

as-sgsggeagas
:32.-.2...-.}4012.-.2:

Los bene}401ciosde las energias renovables

En el ambito internacional, se reconoce Ia actividad humana ha incrementado

las concentraciones atmosféricas de los Ilamados gases de efecto invernadero.

Se dice que esto ha perturbado el balance de la radiacién solar en el planeta,

provocando un cambio climético global que amenaza Ia evolucién natural del

medio ambiente.

La contaminacién del aire también es motivo de gran preocupacién. En algunas

zonas, Ios contaminantes atmosféricos han alcanzado niveles que pueden

penurbar el equilibrio de los ecosistemas y afectar Ia calidad de vida. Las

paniculas suspendidas y la Iluvia acida, por ejemplo, afectan Ia salud humana y

da}401anlas edi}401caciones.
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Los procesos convencionales para generar electricidad que se basan en la

quema de combustibles fésiles (principalmente carbén y combustéleo), emiten

cantidades importantes de gases de efecto invernadero y de contaminantes

atmosféricos. Actualmente el 80% de la energia primaria producida y

consumida en el mundo proviene de estos combustibles y en México, en

2006. el 92% de la energia primaria provino de la quema de hldrocarburos. Se

dice que estos procesos son fuentes principales de emisién de biéxido de

carbono. Por ello, varios paises ven las energias renovables como un medio

para diversificar la generacién de energla eléctrica que puede contribuir a

mitigar el cambio climético global.

Marco legal de las energias renovables en el Pen�031:

Ley N° 28749, �034LeyGeneral de Electri}401caciénRural" de fecha 01 de Junio de

2006. y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 025-2007-EM de

fecha 03 de Mayo de 2007. Dicha ley tiene como objetivo establecer el marco

normative para la promocién y el desarrollo e}401cientey sostenible de la

electri}401caciénde zonas rurales, localidades aisladas y de frontera.
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Ley de Concesiones Eléctricas

Ley marco que norma las actividades relacionadas con la generacibn,

transmisién, distribucién y comercializacién de la energia eléctrica, creada

mediante Decreto Ley N° 25844, cuya aplicacién se circunscribe al émbito de

las éreas de concesién de las empresas concesionarias. Sin embargo, existe

un vacio en esta Ley en la medida que no legisla el desarrollo de la

electri}401cacibnrural en zonas ubicadas fuera del émbito de las concesionarias.

Nonna Técnica de Calidad de los Servicios Eléctrlcos

A través de este dispositivo legal se norma la calidad de la prestacién del

servicio eléctrico. }401jandoesténdares minimos sobre la calidad del producto,

calidad del suministro, calidad del servicio comercial y la calidad del alumbrado

p}402blico.Esta norma sélo es aplicable a los sistemas eléctricos que administran

las empresas conoesionarias de electricidad y a los clientes que operan bajo el �030

régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas, no existiendo una norma

especi}401casobre la operacion de los sistemas eléctricos ejecutados fuera del

émbito de estas concesionarias. La Ley de Electrificacién Rural y de Zonas

Aisladas y de Frontera establece que la electri}401caciénrural deberé contar con

normas especi}401casde dise}401oy construccién adecuadas a las zonas rurales,

asi como normas técnicas de calidad de los servicios eléctricos rurales.
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Cédigo Nacional de Electricidad.

El Cédigo Nacional de Electricidad (CNE), da las pautas y exigencias que

deben tomarse en cuenta durante el dise}401o,instalacién. operacién y

mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y equipos

asociados, salvaguardando los derechos y la seguridad de las personas y de la

propiedad p}401blicay privada. Sin embargo, el CNE tiene vacios en lo que

respecta al dise}401ode los sistemas eléctricos para las zonas rurales y aisladas,

fuera de las éreas de concesién de las empresas distribuidoras, por lo que la

DEP/MEM ha desarrollado normas técnicas de dise}401oy ejecucién de estas

obras, rescatando lo aplicable del CNE y de las Normas lnternacionales como

la IEEE, ANSI, IEC y otras, que garantizan el cumplimiento. en gran medida. de

un buen dise}401oy por ende de la calidad de los servicios eléctricos.

PLAN NACIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL (PNER).

El Plan Nacional de Electri}401caciénRural (PNER) constituye una herramienta de

planeamiento fundamental de gestién que debe servir como insumo bésioo

para el Iogro de los objetivos de la politica de electri}401caciénmral de la nacién.

El PNER consolida los Planes de Desarrollo Regional y Local conoertados, |os

�030 19



programas de expansion de las empresas conceslonarias de distribucién

eléctrica, las iniciativas privadas y los programas o proyectos a desarrollarse

por el Gobierno Nacional; por lo tanto no as sole un listado de proyectos sino

que contiene una pnorizacion, valuacion y organicidad que responde a criterios

técnicos de evaluacion de proyectos sociales, y de politicas nacionales,

regionales y locales.

Fuente: plan nacional de electri}401caciénrural (PNER) Periodo 2015 �024

2024

2.2.1 Energia Solar

Actualmente se viene utilizando energias renovables no convencionales

como la energia solar, a través de los paneles solares como una

altematlva de suministro de energia a localidades rurales y/o

comunidades nativas muy aisladas, con bajos consumos de energla,

donde no es posible llegar con los sistemas convencionales. para atender

las necesidades bésicas de energla eléctrica de estas localidades,

priorlzando las zonas de frontera y la Amazonia.

La Energia Solar Fotovoltaica esté basada en el efecto fotoeléctrico, que

se produce al incldir la radiacion solar sobre unos materiales

semiconductores generando un }402ujode electrones en el interior del

20



material (paneles solares) obteniéndose una tensién, que mediante la

colocacién de contactos metélicos puede "extraerse" Ia energia eléctrica.

Estos sistemas se caracterizan por un grado de autonomia respecto al

clima, Iugar geogré}401coy otras condiciones que pocas fuentes energéticas

pueden alcanzar. Son ideales para lugares remotos y alejados de las

fuentes generadoras de energia eléctrica, por su versatilidad, pueden ser

utilizados en précticamente cualquier equipo que funcione con

electricidad.

Seg}402ninformes de Greenpeace, Ia energia solar fotovoltaica podria

suministrar electricidad a dos tercios de la poblacibn mundial en 2030.
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celda Fotovoltalca

Las celdas fotovoltaicas pertenecen a la familia de los elementos

semiconductores. Estos conducen energia eléctrica }401nicamentebajo la

in}402uenciade la Iuz 0 el calor.

El gré}401cosiguiente muestra Ia estructura esquemética de una celda

fotovoltaica:

_ ; .1, "�030:-�030\�030.�030~5-73-�034_,..

' '~�030*2». <
*, _�030,_ �030�030,».�030.�031

Tlra da contacto) .\,_\ �030~�034<?~~\_ .. a

/b - <

' �030yam .#' Caps antirre}402eclame

W �034NV capa semioonductoran

�034"�030--�031- pasemloanductorap

- ractoposterlor

contacto metélico de las caras posteriores:

Representa un contacto de conexién que permite tomar una tensién desde una

celda fotovoltaica.
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capa semiconductora tipo p:

En el material semiconductor se introducen étomos extra}401osque poseen una

menor cantidad de electrones libres. De esa manera se alcanza una

supremacia de portadores de carga positiva (mayoria de electrones defecto o

hueoos) en el material. Esta clase de estructuras reciben el nombre de capas

semiconductoras del tipo p (positive).

capa semiconductora n:

En el material semiconductor se introducen étomos extra}401osque poseen una

mayor cantidad de electrones. De esa manera se alcanza una supremacia de

portadores de carga negativa (electrones) en el material. Esta clase de

estructuras reciben el nombre de capas semiconductoras del tipo n (negativo).

Tiras de contacto:

Las tiras de contacto, junto con los contactos metélicos de los lados

posteriores, forman las conexiones a las que, por ejemplo, se puede conectar

una carga.

capa antirre}402ectante:

23



La capa antirre}402ectante,por una parte, sirve para proteger a la celda solar y,

por otra, evita las pérdidas por re}402exiénen su super}402cie.

Principio de la celda Solar

Por lo general, Ias celdas solares se fabrican de silicio, elemento que aparece

en segundo Iugar con mayor frecuencia en la corteza terrestre. Un étomo de

silicio posee cuatro electrones de Valencia. En un cristal de silicio, cada dos

electrones de étomos contiguos se unen en un enlace covalente. En este

estado, el cristal de silicio no es un conductor eléctrico puesto que no dispone

de electrones libres para transportar la carga.

Si dicho cristal se ve sometido a la in}402uenciade la energia. ya sea en forma de

Iuz 0 de calor, esta energia también seré absorbida por los electrones. Si dicha

energia alcanza una magnitud su}401ciente,los electrones pueden abandonar sus

enlaces covalentes y moverse Iibremente en el silicio. En consecuencia, el

electron deja en el Iugar original que ocupaba en la red cristalina lo que se

conoce como electron defecto o hueco. El silicio se convierte asi en conductor

de corriente, efecto de}401nidocomo conductividad intrinseca propia de los

semiconductores. Si no existiera otra in}402uenciaextema, el electron entregaria

répidamente la energia absorbida y retomaria a un hueco Iibre.
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Si se crea un campo eléctrico. entonces seré posible separar entre sl�031|os

electrones de los huecos. En los semiconductores, este campo eléctrico se

puede generar a partir de la introduccién de étomos que provoquen una

perturbacién. Con este }401nse integran en una zona determinada étomos de

cinco electrones. Esta zona se denomina semiconductor o dopaje n, puesto

que, en comparacién con la red cristalina pura del silicio, posee una carga

Iigeramente negativa.

25



Electron Iibre Union de pares do electrones Hueoo

I O - I I

o SI 0  . o SI/SI/:0

e 5 . A \ 4.9

o si c:pa>@ Si �030 is: e

O O I I O I

Siiicio dopado (n) Silioio dopado (p)

En otra zona se introducen étomos de tres electrones. Esta zona se denomina

semiconductor o dopaje p, puesto que, en comparacién con la red cristalina

pura del silicio, posee una carga Iigeramente positiva. Si los serniconductores n

y p se encuentran junios, entre sus iimites se establece la union p-n y dentro de

ella aparece un campo eléctrico.

�030 La unién p - n

Una unién p-n se origina cuando se juntan las capas p y n de un

semiconductor. En el Iimite que divide ambas capas, |os electrones pasan

Iibremente de la capa negativa a la positiva para recombinarse ahi con los

huecos.
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En la zona de la capa semiconductora n, desde la que emigran |os electrones,

pennanecen los étomos estacionarios por lo que esta zona adopta una carga

Iigeramente positiva. Por el contrario, Ia capa semiconductora p, en la que los

electrones se oombinan con los huecos, adquiere una carga Iigeramente

negativa, puesto que aumenta el numero de portadores de carga de este tipo.

Debido a la separacién de los portadores de carga, en la zona Iimite se genera

un campo eléctrico. Esta zona se denomina también region de carga espacial.

El efecto fotovoltaica
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Si Ia Iuz incide sobre la reticula cristalina de una celda fotovoliaica, la energia

luminosa se transmite a la reticula. Esta energia excita |os étomos de la red

ctistalina y. en consecuencia, se forman pares de electrones y huecos. Si esto

ocurre fuera de la union p-n, |os pares de electrones y huecos se recombinan

otra vez muy répidamente. Dentro de la unién p-n, |os pares de electrones y

huecos se separan debido a la accién del campo eléctrico de la union. La capa

semiconductora n absorbe los electrones y la capa p atrae los huecos, con lo

que aumenta la tensién de la celda fotovoltaica. Si ahora se conecta una carga,

entonces }402uirécorriente eléctrica.
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componentes del sistema fotovoltaica

Los sistemas fotovoltaicos se pueden con}401gurarde multiples formas
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dependiendo de diversos factores, sin embargo uno de los més importantes

es determinar si el sistema que queremos dimensionar va a tratarse de un

sistema auténomo o conectado a la red eléctrica.

El sistema auténomo es aquel que debe abastecer en su totalidad nuestra

demanda energética sin la necesidad de contar con otro tipo de energia, un

sistema de este tipo es utilizado generalmente en Iugares aislados donde la

red eléctrica es inexistente. En cambio un sistema conectado a la red eléctrica

es capaz de trabajar con ambos tipos de energia. es decir cuando el sistema

fotovoltaica no es capaz de entregar Ia cantidad de energia que se requiere,

la red eléctrica entra en funcionamiento para suplir esta falta. Ademés de

tener en cuenta estos factores también debemos analizar el uso que vamos a

darle a la energia y el equipo que necesitamos para ello por lo cual contamos

con distintos elementos se hacen necesarios o no. El sistema més simple de

todos es el generador fotovoltaico el cuél el panel se une directamente al

artefacto al cual necesitamos suministrar energia, generalmente un motor de

corriente continua. Se utiliza sobre todo en las bombas de agua, por no existir

baterias de acumuladores ni componentes electrénicos mejora Ia }401abilidaddel
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sistema, pero resulta dificil mantener un desempe}401oe}401cientea lo largo del

dia. Sin embargo existen otros elementos que permiten tener mayor contro|

sobre nuestro sistema, permitiéndonos prevenir fallas y asegurando un

suministro constante de energia.

Parreles solares: Como se describié anteriormente los paneles tlpicos tienen

3 calidades distintas, estos di}401erenen su costo y en su eficiencia, I uso de

uno u otro depende exclusivamente de la necesidad energética que se

neoesite suplir y el presupuesto asociado a la instalacién, los paneles de

menor costo son los de silicio amorfo. pero de menor eficiencia. Otro factor

importante es el dimensionamiento correcto ya que un dimensionamiento

menor no va a ser capaz de satisfacer nuestra necesidad energética, y un

sobredimensionamiento genera un costo mayor del sistema.
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Sistema de Almacenamiento: El sistema de almacenamiento esta�031

compuesto de un banco de baterias las cua|es almacenan energia y Iuego

cuando la radiacién solar disminuye las baterias son las encargadas de

alimentar el sistema. AI igual que los paneles existen baterias de distintas

calidades y precio, las mas adecuadas son las que permiten descargas

profundas a continuacién analizaremos algunas de ellas.

a) Plomo - Acido: Estas baterias se componen de Varias placas de plomo en

una solucién de écido sulffxrico. La placa consiste en una rejilia de aleacién de

Plomo con una pasta de éxido de Plomo incrustada sobre la rejilla. La

solucién de écido sulf}402ricoy agua se denomina electrolito. Las baterias de
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este tipo se utilizan ampliamente en sistemas fotovolticos, Ia unidad de

construccién bésica de una bateria de cada celda de 2 Vclt. La capacidad de

almacenaje de energia de una bateria depende de la velocidad de descarga.

La capacidad nominal que la caracteriza corresponde a un tiempo de

descarga de 10 horas. Cuanto mayor es el tiempo de descarga, mayor es la

cantidad de energia que la bateria entrega. Un tiempo de descarga tipico en

sistemas fotovoltaicos es 100 hs. Por ejemplo. una bateria que posee una

capacidad de 80 Ah en 10 hs (capacidad nominal) tendré 100 Ah de

capacidad en 100 hs.

b) Niquel - cadmio :Las baterias de Niquel-Cadmio tienen una estructura

fisica similar a las de Plomo-écido, en Iugar de Plomo, se utiliza hidroxido de

V Niquel para las placas positivas y oxido de Cadmio para las negativas. El

electroiito es hidroxido de Potasio. Lia unidad bésico de cada celda es de 1.2

volt, admiten descargas profundas de hasta un 90%, su vida um es més Iarga,

sin embargo su alto costo en comparacion con las de plomo acida las hacen

menos utilizadas en sistemas fotovoltaico
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3. Regulador de carga: Este elemento permite proteger a la bateria en caso

de sobrecarga o descargas profundas lo que minimiza la vida }401tildel sistema

de almacenamiento, el regulador monitorea constantemente la tensién del

banco de baterias cuando la bateria se encuentra cargada interrumpe el

proceso de carga abriendo el circuito entre los paneles y las baterias, cuando

el sistema comienza a ser utilizado y las baterias a descargarse el regulador

nuevamente conecta el sistema. El dimensionamiento del inversor debe ser Io

ma's cercano a la tensién nominal del banco de baterias, lo cual otorga mayor

seguridad al sistema de almacenamiento.
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Solar Charge Controller

4. lnversor: Este elemento pennite convertir Ia corriente continua (CC) en

altema (CA), dado que los sistemas fotovoltaicos nos entregan corriente

continua es necesario realizar esta conversién para la utilizacién de los

aparatos eléctricos comunes. Los inversores son dispositivos electrénioos los

cuales permiten interrumpir las corrientes y cambiar su polaridad, de acuerdo

a si el sistema fotovoltaico va a estar aislado de la red 0 conectado a ella para

los conectados a a red podemos utilizar inversores de conmutacién natural,

ya que la red deterrnina el estado de conduccién hacia |os dispositivos

eléctricos conectados al sistema, para sistema aislados se utilizan inversores

de conmutacién forzados estos penniten generar CA mediante conmutacién

forzada, que se re}401erea la apertura y cierre forzado por el sistema de control.
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Pueden ser de salida escalonada (onda cuadrada) 0 de modulacibn por

anchura de pulsos (PWM), con los que se pueden conseguir salidas

précticamente senoidales y por tanto con poco contenido de arménicos.
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independiente variable que genera un }402ujoconstante, pero que al estar acoplado

al rotor, crea un campo magnético giratorio (por el teorema de Ferraris) que

genera un sistema trifésico de fuerzas electromotrices en los devanados

estatéricos.

Para un servicio e}401ciente,el viento no debe soplar muy débilmente. pero tampoco

con demasiada fuetza.

Zonas de alta y baja presidn

Fundamentalmente, el viento es una resultante de la energia solar. Debido al

diferente calentamiento de la super}401cieterrestre se generan en la atmésfera

diferentes éreas, por lo que en la meteorologia se habla de zonas de alta y baja

presién. La compensacién de la presién esté a cargo del viento y, en este caso,

el aire siempre viaja de las zonas de alta presién a las de baja presién.
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Los vientos locales se ven sometidos a los efectos de la rugosidad del suelo. es

decir, a las diferencias en la constitucién de la super}401cieterrestre. También los �030

edi}401ciosejercen in}402uenciasobre el curso de los vientos puesto que, en los

Iados situados a sotavento de estas construcciones. se generan turbulencias. L

Sin embargo. las réfagas se producen debido a que la corriente de aire que

pasa de una zona de alta a otra de baja presién siempre tiende a former

grandes torbellinos de orientacién vertical. El aire cercano a la super}401ciese ve

frenado por el suelo y las masas de aire que }402uyenencima "rebasan" a la capa

que ha disminuido su velocidad. De la misma manera se genera el oleaje en la

costa del mar.

Formacién del viento
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Debido al diferente calentamiento de la superficie terrestre, se generan masas

de aire que se desplazan, es decir, surgen |os vientos.

y sa vuafva a calentar sobre la tierm.

Se aslahlsoa un cimiin.
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El }402ujode energia del viento - al igual que el del agua - representa una fuente

de energia Iimpia e inagotable.

Rugosidad del suelo

En las cercanias del suelo, la velocidad del viento aumenta hacia lo alto y

también Ia constancia del flujo aumenta con la altura. Sin embargo, el viento

casi jamés circula formando un }402ujoregular: debido a la aspereza del suelo y a

las diferentes temperaturas que se presentan en el plano vertical, se generan

réfagas de mayor o menor fuerza.

Perfiles de viento
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En la imagen se puede reconocer que la velocidad promedio anual vm, a pesar

de la escasa altura del buje del aerogenerador, es mayor en el mar que en la

tierra. '
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Esto se debe a la menor "rugosidad" de las aguas en comparacién con la

super}401cieterrestre, esto signi}401caque, sobre las aguas. el viento sopona una

friccién super}401cialclaramente menor.

velocidades del vlento

' Un parémetro esencial para el funcionamiento de los aerogeneradores es Ia

, velocidad del viento. Cada instalacién de esta naturaleza, por tanto, esté ;

equipada con la técnica de medicién correspondiente, montada, Ia mayoria de

las veces, en la carcasa de la méquina. En calidad de sensores se emplean
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anemémetros giratorios (palabra en cuya composicién entra el término griego

"anemo", es decir, viento) o sistemas de ultrasonido. Estos ultimos trabajan sin

desgaste y, previsiblemente, remplazarén en el futuro a los giratorios.
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Como es comtim en las aplicaciones técnicas, la velocidad del viento también

se mide con la unidad mls, es decir, metros por segundo�030Sin embargo, si se

multiplica por los factores correspondientes, esta unidad se puede convertir

fécilmente en kilometres per hora 0 en nudos néuticos.
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TABLAS

V 1 �030dd d I ' 1
Velocidad del vienlo segun Beaufort e on a e we" 0

�035�035�034�0241enmm
cm 0-0.1 <1
Ventolina 0,3 . 1,5 1 . 5

2 Brisa muy débil 1,6 - 3,3 6 - 11

3 Brisa débil 3,4 - 5,4 12 - 19

Q Brisa moderada |5,5 - 7,9 |2O - 28

5 Brisa fresca 8,0 » 10,7 29 - 38

Brisa fuerte |1o,a -13,a 39 . 49

7 viento fuerte I 13,9 - 17,1 50 - 61 I

Temporal 17,2 . 20,7 62 . 74

_ 20,8 - 24.4 75 - as
Tormenta fuerte 24,5 . 23,4 39 -102 |

11 Tormenta violenta 28,5 - 32,6 103 - 117

Modelos de aerogeneradores

El viento es una masa de aire en circulacién que se desplaza a una velocidad

detenninada; por lo tanto, contiene una energia cinética. En un aerogenerador,

inicialmente, esta energia se transforma en un movimiento giratorio. Esto se

consigue por medio de un rotor al que se ha acoplado un eje.

Los ejes de los rotores de los aerogeneradores se pueden colocar en posicibn

vertical u horizontal, de lo que resultan los modelos siguientes:
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Modelos de aerogeneradores

Efes do rotor vertical Eies de rotor

horizonlal

Rotor de Savonius Rotor de Darrieus Rotor en H Roior de hélioe
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Modelos de eje vertical

Este rotor tiene Ia ventaja de que es independiente de la direccién del

viento; ademés, todos los componentes se pueden montar al nivel del suelo.

Sin embargo, las desventajas radican en que el rotor no puede arrancar por

sl mismo y no se dispone de la posibilidad de regular la velocidad de giro
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variando la posicién de las aspas. Debido a su sencillez, este modelo se '

encuentra en el sector de los aerogeneradores peque}401os(con potencias V

que se encuentran por debajo de los 10 kW).
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Modelos de hélice

En la tecnologia eélica actual, |os modelos con ejes de rotor emplazados en

posicién vertical desempe}401ananicamente un papel de menor orden. Por el

contrario, los modelos con ejes horizontales, en forma de hélice, se han

impuesto indiscutiblemente. Técnicamente, en este caso, Ia palabra hélice en el

45



sentido de "propu|sor' no es del todo correcta, puesto que el rotor no genera

ninguna fuerza de empuje aerodinémico como ocurre. por ejemplo, en los

aviones. Exactamente, se deberia hablar de una hélice "repulsora".

Gracias a esta estructura, las palas del rotor pueden desplazarse en su eje

longitudinal (regulacién del éngulo de ataque de las palas). De esta manera se

puede controlar el par de giro del rotor y, por lo tanto, el suministro de potencia.

Ademés, el ajuste de las palas del rotor constituye una proteccion efectiva si se

presentan velocidades de viento extremas.

La forma de las palas se puede dise}401aréptimamente en lo relacionado con la

aerodinémica. De esta manera es posible aicanzar |os coeficientes més

elevados de rendimiento.

componentes de un aerogenerador

Los aerogeneradores se pueden dividir en las siguientes unidades funcionales:

. Rotor con palas

- Veleta
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- Generador (sincrénico, de excitacién permanente)

- Recti}401cador

- Anillos colectores para transmisién de energia

o Regulador de carga

o Acumulador

> . Ondulador para el funcionamiento de equipos con tension de

red

El siguiente diagrama de bloques muestra una sinopsis funcional de los

componentes de un aerogenerador.

\ :24

A5 : as
Bridge Chavge f!

Rectifier Slip Rmgs Regulate: mm ,
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Invade:

Palas de rotor y veleta
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En la mayoria de los aerogeneradores de alta velocidad, el rotor consta de tres

palas, que se ven sometidas a esfuerzos excepcionalmente elevados debido,

por ejemplo, a los siguientes factores:

- Pares de }402exiénproduoidos por su propio peso y la accion

del viento.

- Cargas variables no reguladas debidas a la turbulencia del

viento.

. Envejecimiento del material por la accién de la intemperie. �030

- Elevadas fuerzas centrlfugas.

. Las palas del rotor. en su mayoria, se fabrican de material

compuesto de }401brade vidrio con resina de poliéster o (los

mas caros) con resina epéxida. Se les da una forma

aerodinamica para aprovechar la mayor cantidad de energia

A delviento.

Para el mantenimiento, 0 en caso de tormenta, debe ser posible detener el

rotor. Esto se puede conseguir por medio de un freno mecénioo

o, eléctrioamente, por medio de un interruptor de parada. Este }402ltimo

oortocircuita el generador por lo que el rotor se detiene.
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El generador .

En el siguiente gréfico de un generador simpli}401cado,el rotor esté compuesto

por imanes permanentes, el funcionamiento se simpli}401camostréndose un solo

polo. Bésicamente, el estator posee tres devanados. Los inicios de las fases

estén formados por las conexiones de los conductores externos. Los }401nalesde

las fases estén conectados entre si y forman el punto neutro.

Si el rotor se activa por medio de las hélices, gira e induce tensiones de onda

sinusoidal en los devanados. Estas alcanzan su méximo valor positiva cuando

el polo norte magnético del imén giratorio pasa por el centre de la zapata polar

y, correspondientemente, su méximo va|or negativo cuando esto ocurre con el

polo sur magnético.
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Dado que las tres zapatas polares tienen posiciones que se diferencian en

120°, también las tensiones inducidas se producen en momentos diferentes en

el tiempo. Por tanto, las tensiones tienen un desfase de 120°

La intensidad de la tensién y la frecuencia de la tensién del generador

dependen de la velocidad de giro, es decir, de la intensidad del viento.

Principios }401sicos

En este caso se deben observar dos principios. Por una parte, el rotor

puede obtener su potencia exclusivamente de la resistencia al aire que

oponen sus super}401ciespuestas en movimiento por el paso del viento; por

tanto, esto se entenderia como un principio originado en dicha resistencia.
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Por otro lado, el rotor puede obtener su potencia del empuje, es decir, el

resultado del }402ujodel viento que incide sobre super}401ciesdise}401adascon

un per}401ladecuado (principio de empuje aerodinémico).

Empuje aerodinémlco

La desviacién de la corriente de aire a través del per}401lprovoca un

aumento de la velocidad del }402ujoen los Iados y un descenso de esta

'misma velocidad en la parte inferior del per}401l.Por tanto, si en la parte

�030 superior del ala aparece una velocidad de }402ujomés elevada que por '

debajo del per}401l.encima se tiene una presién menor a la que reina por

debajo: debido a esta presién diferencial act}402asobre el ala la fuerza de

empuje Fa. Esta fuerza "lleva" el ala del avién hacia arriba, lo que permite

que se sostenga en el aire. En un aerogenerador, de igual manera,

arrastra las palas del rotor, Io cual las pone en movimiento.

Fresidn negaliva El empuje aerostatioo lleva el ala

/ hacia arriba debidoa la presion

diferencial

......_�024_...._._--«#=*�030.:
/ I �030~. \
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Lineas de }402ujo Sobrepresion Perfil del ala

Los trazos corresponden a lo que se denomina lineas aerodlnémicas. Por

medio de estas lineas se sigue la trayectoria de vuelo de las partlculas de

52



aire desde puntos de partida correspondientemente establecidos en la

corriente de aire. En teoria, existe un numero in}401nitode lineas

aerodinémicas. Para servir a la claridad, en una representacibn del flujo

aerodinémico sélo se representan unas cuantas lineas para, de esta

manera, obtener una impresibn inteligible de la trayectoria de los campos

de }402ujo.

El empuje aerodinémico lleva el ala hacia arriba. por lo que el avién se eleva.

r-W '7" 4.�031?=§{�030t:na:;13�030,,;a?g;
(I," �030�034'""~~r

Movimlentos de las palas del rotor

La manera més com}402nde aprovechar la fuerza eélica, segun el principio

del empuje aerodinémico, consiste en el empleo de ruedas de molino con

ejes horizontales, esto signi}401caque las palas se mueven en un plano

vertical a la direccién del viento. En tales construcciones se debe observar

que se encuentran en movimiento |os siguientes elementos:

- Aire (velocidad v1).
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- Palas (velocidad periférica vu, creada por el movimiento giratorio de las

palas del rotor).

En este caso, las direcciones de estas velocidades se mantienen en

éngulo recto entre si (al contrario que las alas de un avién).

Dado que los dos movimientos se producen simulténeamente, Ia

velocidad efectiva de soplado v�030(es decir, Ia velocidad del aire que un

anemémetro montado en un pala en movimiento mostraria) no es igual a

la velocidad del viento puesto que esté compuesta por la velocidad del

viento v1 y la velocidad periférica v., de la pala del rotor.

�030,2�031:

_ v1

W E

�030�031�031,-�0241

4-�035?

vectores do ve|ocidad

En las cercanias del buje, el valor de v., es menor que en las puntas de las

54



palas, por lo que en cada Iugar de ellas se crea una velocidad de soplado

diferente.

Dado que, en el caso de un rotor de hélice, las palas se mueven

perpendicularmente, en relacién con la velocidad del viento, v' se puede

calcular muy fécilmente por medio del teorema de Pitégoras:

.2 _ 2 2 ._ f 2 2
V �024V] + V" 0 bien V �024- V] +1?"

�031 /�030 I
v: .1

�030A �031L �030

:, ;}-,''�030�030�030'�031y

--z

Flujo efectivo

Como se puede observar en la representacién, v�031pose una direccién distinta a

la de la velocidad v1. Su giro corresponde al del éngulo B. La velocidad efectiva

de soplado v�031detennina la magnitud y la direccién de las fuerzas de empuje
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aerodinémico y de resistencia. El éngulo de }402ujoa. por el contrario, indica la

. inclinacién del per}401len relacion con la velocidad efectiva del viento.

E n "'"""'"'ra

:

V Elunlrrnlo}402odvll

Nedldalncmn

'\

�030K

F2_,_,__V_____,__ 9 _F"'

Con una velocidad vu igual a 0 (rotor en reposo), el éngulo de ataque v es igual

al éngulo de flujo a. Si Ia velocidad periférica aumenta, el éngulo B crece. Para

que el per}401lmantenga el mismo éngulo de }402ujoor, en relacion con la velocidad

efectiva, el éngulo de ataque v debe aumentar en la magnitud correspondiente.

En el rotor de hélice de un aerogenerador, como se mostré anteriormente, el

éngulo de }402ujose orienta en funcion de la velocidad efectiva de }402ujov�030.No �030

obstante, ésta depende de la velocidad periférica V... Si se piensa en un punto

de una pala del rotor, éste guarda unadistancia determinada (radio) con el

centre de giro del rotor. Un punto que tenga una distancia mayor posee

siempre una mayor velocidad periférica vu que otro con una distancia menor.
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Si se piensa en un punto ubicado en la punta de la pala del rotor, éste poseeré

un éngulo de flujo u determinado (éngulo fonnado por el ataque del viento y la

pala del rotor). Si este punto se desplaza en direccién del buje, la velocidad

periférica disminuye. Esto signi}401caque aumenta el porcentaje de }402ujode aire

que sopla desde el frente sobre la pala del rotor (es decir, el viento propiamente

dicho) en relacién con la cantidad de }402ujode aire que se genera debido a la

velocidad periférica.

En la préctica, las condiciones de ajuste del éngulo y conducen a que las palas

del rotor, partiendo desde el buje (peque}401avelocidad periférica) y dirigiéndose

a los extremos de las palas (mayor velocidad periférica) se curven como las

hélices de un avion.

Simulténeamente resulta comprensible que, en el caso de los rotores con

velocidad de giro constante (vu = constante), solo puede ser éptimo un éngulo

de ataque v }401jode las palas para una velocidad del viento v1 determinada. En

este caso pueden resultar de ayuda los sistemas autométicos de ajuste de las

palas del rotor.
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Entrada en pérdida de las palas

Para aprovechar de mejor manera el viento parece necesario, a primera vista,

ajustar un éngulo de }402ujoct lo més amplio posible. Sin embargo,.si dicho éngulo

se hace demasiado grande, entonces el }402ujodel viento ya no transita a lo largo

del perfil de la pala, sino que se ve "cortado" por ésta. Esto genera torbellinos

incontrolables y el empuje aerodinémico desapareoe de inmediato. De esta

manera, la pala ya no recibiria ningan impulso y su velocidad disminuiria

répidamente. Este efecto se denomina "entrada en pérdida".

.

'. Z: I3:; J

::':*::-_ �034$3-7
..__-....._::�024._ \..___g- _. "�034�034�034�034'

»�024�024�024�024�024�024�024<a»

En un avién se presenta en las alas la entrada en pérdida si el éngulo de

ataque (ajustable con Iimitaciones por medio del mecanismo de contro|) es

demasiado grande. En la aviacién se teme mucho a este efecto puesto que.

debido a la entrada en pérdida, se pierde el empuje aerodinémico de manera

repentina y el avién pierde altura de inmediato y muy répidamente.
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La energia que puede producir una instalacién eélica gracias al viento se

puede representar por medio de un ejemplo tipico de aerogenerador de 2 MW

de potencia eléctrica:

Diémetro de rotor 75m de circunferencia descrita por una punta de pala: 236m

Super}401cieque cubre el rotor: 4416m2 (la superficie de un campo de f}401tboles

de, aproximadamente 7140m2)

Numero de revoluciones del rotor: 16 rpm (con una velocidad del viento de

12m/s) Velocidad de la punta de una pala: 64m/s o 230 kmlh

Velocidad en el centro del buje: 0

Velocidad de un cuarto de Iongitud de la pala: 16 mls

La potencia que almaoena el viento se puede calcular de la siguiente manera:

P �024-£ * * A 3" �030V3

Winn�031�034P
2

En este caso, p es la densidad del aire (1,3 kg/m3). Si se introducen los

valores anteriores, se obtiene el resuitado siguiente:
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1

1 kg m�030
_ _ :1: '~ 3: �030 2 =I< 3I�031,,,.,.m,�024 1,2 3 4416 m 12 '3

2 m .5

13,,,.,,(, z 4,6 MW

I

\
Z .

\

_ i

Limite de Betz

El aerogenerador en el ejemplo anterior tenia una potencia nominal de 2MW.

Ahora debemos explicar en donde se producen las pérdidas.

Para evaluar la potencia obtenida por medio del rotor a partir del }402ujodel

nto, se define un coeficiente de potencia cp. Esfe coeficiente indica qué
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caotidad de potencia obtenida gracias al viento de }402ujoIibre se transforma en

potencia aprovechable. Para una turbina de aire o rotor se obtiene el

coe}401cientede potencia por medio de la siguiente ecuacién:

C = PNMI:

p

1)"'7Il(,

La velocidad del viento V1, que incide sobre la turbina de aire a rotor, se ve

frenada en la superficie del rotor. La velocidad que aparece detrés (V2) es solo,

aproximadamente 1/3 de la que sopla por delante del rotor. Si se registra cp en

funcion de la relacion v2 / V1, va|or que se denomina desaceleracion, se puede

reconocer que el valor méximo se encuentra en el momento en que se ha

recorrido 1/3 del eje V2 / v1.

V Coefficient de puissanoe cp

°-7m!gg;}402--
_...mumSIIII

My yrswu

0,, rim . «:.;._ Ar -= mmnunn
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III0.1 �030Ft; T11. "Hg.
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Este coe}401cienteméximo (cpmax) recibe el nombre de Iimite de Betz. Constituye

un Iimite tebrico superior para la generacién de potencia a partir del viento con

una turbina de aire o rotor ideal.

c . = �024z 0.59
pnm 27 -

Torre y conduccién de }402ujo

En los aerogeneradores peque}401os,la torre se compone, en la mayoria de las

veces, de tubos de metal. Para conseguir la estabilidad necesaria, los tubos se

tensan. Para instalaciones de mayores dimensiones y altura, se emplean

castilletes. .

En la mayoria de los aerogeneradores peque}401os,Ia géndola se asienta sobre

la torre de manera que pueda girar libremente. El rotor gira en el aire sobre la

veleta. Para que la géndola pueda rotar libremente, la energia se transmite a

los conductores por medio de anillos colectores.

En muchos casas, en el generador se encuentra un recti}401cador,por lo que sblo

es necesario emplear una Iinea de dos hilos. En el caso de la Iinea, se debe

observar que tenga Ia seccibn transversal correspondiente puesto que, en este

caso, la mayoria de las veces se trabaja con peque}401astensiones y elevadas

corrientes eléctricas.

Regulador de carga
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El regulador que aqui se emplea garantiza la carga éptima de las baterias

conectadas. Simulténeamente, opera como regulador electrénico de carga del

generador eélico. La energia que no se puede almacenar en los acumuladores

pasa a las resistencias de carga gracias a la modulacién por ancho de pulso.

De esta manera, el generador eélico contin}402afuncionando con seguridad

incluso si las baterias se encuentran totalmente cargadas y la velocidad del

viento es elevada. .

El regulador de carga funciona bajo el principio de la tensién constante. El

voltaje del acumulador se Iimita a la tensién de cone del mismo acumulador. Si

e| viento sopla muy débilmente (peque}401atensién en el generador) no se cargan

|os acumuladores.

Vchoppgf

Vlaad

EH g\ 4 -
!�024�024�024 w4 /�030I-I

|

EVganemor

El acumulador de plomo

Debido a su rentabilidad, |os acumuladores de plomo se han impuesto en los

casos en que se requiere el almacenamiento de grandes cantidades de
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energia. Su estructura es semejante a la de las baterias de los vehIcu|os, no

obstante, se realizaron algunas modi}401cacionespara prolorgar su vida mil.

La siguiente imagen muestra la estructura bésica de los acumuladores de

plomo. Este posee dos electrodes, uno positivo. de Oxide�030de plomo (PbO2), y

otro negativo. de plomo (Pb), para cuando el acumulador se encuentre

cargado. En una cépsula pléstica, los dos e|ec1rodos se aislan entre si por

medio de elementos de separacién. Los electrodos y los separadores se

encuentran sumergidos en un electrolito de écido sulf}402nco(H2804) diluido

Electrode (negative) Eletrudo (positiva)

Pb Cépsula de pléstioo Pbo�031
}401n -

I

�030 1

. \ 1
1 E z.

1

I�030

v , A

Separador Acido sulfuiioo diluido

La celda de un acumulador de plomo de este tipo posee una tension nominal

de 2V. Para alcanzar un voltaje de servicio de 12V se ccnectan 6 celdas en

serie.
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Durante la descarga. el electrodo positivo (Pbog) y el negativo (Pb) reaccionan

con el écido sulf}402ricodiluido. AI producirse la reaocién, en el electrodo negative

se genera sulfato de plomo (PbSO.) y se Iiberan electrones. En el electrodo �030

positivo se forma también sulfato de plomo (PbSO4) y agua (H20) debido a la

absorcién de electrones. La siguiente animacién ilustra este proceso.

j

 .

)5
-o.

I  i
i .

Pb �030+Pboz + 2H2So. = 2Pbs04 + 2H20 + 2e�030

Si se aplica una tensién de carga al acumulador, las reacciones de descarga se

realizan a la inversa; esto es, el electrodo negativo toma electrones y ei sulfato

de plomo (PbSO4) se desintegra por lo que, en dicho electrodo, sélo queda

plomo puro. En el electrodo positive, de igual manera, se descompone el

sulfato de plomo (PbSO4) y, al Iiberarse electrones, queda bxido de plomo

(PbO2) en el electrodo, como se puede observar en la animacibn siguiente.

lntegracién de un inversor
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Si un peque}401oaerogenerador debe alimentar electrodomésticos comunes,

entonces es necesario que la corriente y tension continua generadas se

conviertan en corriente y tensién altema.

La transformacién se lleva a cabo por medio de "vélvulas conmutables" propias

del érea de la electrénica de potencia. En el caso de estas vélvulas, se trata de

componentes semiconductores capaces de conmutar tensiones superiores a

1.000V y corrientes de intensidad mayor a los 1 .000A. Entre los

semiconductores que aqui se emplean se encuentran |os siguientes:

- Transistores bipolares de potencia

' - Transistores de efecto de campo (power-MOSFETS)

- Diodos controlables (tiristores)

Ondulador o inversor de onda rectangular

La siguiente imagen muestra un circuito puente de dos pulsos (circuito B2). Se

trata de uno de los més sencillos que se empiean con inversores.

UM:

E 5 -4
s1 s2 .

�034

UV: �030 U�030cI A -�030L1 . \ I

�034% :1 3 '
s= s- ya
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En lapsos de tiempo oonstantes se conmutan las vélvulas 1 y 4 o bien las 2 y 3.

De esta manera, en la salida del circuito puente aparece una tension altema

aproximadamente rectangular. Asi se consigue que la tension altema

rectanguiar se asemeje un poco a una curva sinusoidal que provoca la

conmutacién de la véivula no cuando se produce el paso por cero sino con algo

retardo. Este retardo recibe el nombre de éngulo de retraso a. La animacion

mostrada ma's arriba presenta la curva de corriente del circuito puente. En este

punto no es necesario profundizar en el procesamiento ulterior de la tension.

Ondulador o inversor do onda sinusoidal

Los inversores de onda sinusoidal actuales trabajan, por regla general,

aplicando el principio de la modulacion por ancho de pulso. Como en el caso

del inversor de onda rectangular, se emplea un circuito puente B2. Sin

embargo, las vélvulas no se activan ni desactivan sélo con la semionda

completa sino que, como muestra la imagen siguiente, lo hacen varias veces.

o�024�024T}402Unc

3: s2

Uoc u.c - T

G. 2; .
j 33 E s4 if
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La conmutacién hace que se generen diferentes anchos de pulso. El tren de

pulsos se }401ltray asi se obtiene una tension aproximadamente sinusoidal.

2.2.3 Generacién auténoma de energias renovables integradas

El principal inconveniente de casi todas las fuentes renovables de energia es

su naturaleza }402uctuanteque obliga a invertir en sistemas de almacenamiento a

}401nde asegurar el suministro continuo de energia. Los equipos de

almacenamiento energética, adema�031sde encarecer el sistema, disminuyen su

e}402ciencia.Sin embargo, se ha comprobado que el empleo de varias fuentes

renovables combinadas en un sistema energético integrado produce un efecto

sinérgico. esto es, que el bene}401ciototal es mayor que la suma de los beneficios

que se obtendrian con sistemas individuales.

Los sistema autonomo se encargan de brindar energia eléctrica. de manera

continua, a un centro de consumo que no esté conectado a la red eléctrica;

debido mayoritariamente a la distancia al tendido eléctrico més cercano o una

baja demanda energética; estos factores conllevan a un elevado costo de

transporte de energia. Esto ocurre con muchos poblados rurales de nuestro

pais. Al igual que un sistema ooneciado a la red, en este tipo de sistemas las

fuentes principales de generacion de energia son las mismas. La diferencia se

presenta en las propuestas dadas en el dise}401opara garantizar la autonomia en

la entrega de energia por un determinado periodo de tiempo a todas las cargas

0 las de mayor importancia en ei centro de consumo. Para garantizar la entrega

de energia por un determinado periodo de tiempo, lo que se plantea, en la
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mayoria de los casos, es el dise}401oe instalacién de un banco de baterias, con

una capacidad de almacenamiento de energia capaz de abastecer la demanda

energética cuando las fuentes principalesde generacién proporcionan una

cantidad de energia menor a la requerida. Dado el caso de un centro médico

con atencién durante las 24 horas del dia o una fébrica de produccién

constante. surge la necesidad primordial de mantener energizado el sistema,

para lograr esto, generalmente se instala un gmpo electrégeno en paralelo, el

cual funciona cuando el banco de baterias no es capaz de garantizar la

autonomia del sistema.

Descrlpcién del funcionamiento .

Existen diversos modos de actuacién en funcion de la disponibilidad energética

de las distintas fuentes y de la demanda de energia. Tanto los paneles

fotovoltaicos como el aerogenerador van a actuar como fuentes de energia,

mientras que la carga act}402acomo consumidor de energia. Las baterias

actuan como fuente energética o como carga, en funcién del estado de carga

de la bateria y de la disponibilidad energética de entrada.

Es importante hacer notar que usualmente la bateria no act}402acomo

complemento a una fuente de energia renovable, sélo como almacén temporal.

Excepto en casos puntuales de picos de demanda, esto indicaria un mal

dimensionado de las fuentes energéticas primarias (eélica y solar). Se folzaria

un ciclado profundo y continuo de la baten'a acortando la vida om de esta.

El modo de trabajo del sistema vendré impuesto por la inclinacién de la

balanza entre ofetta (energia solar y eélica) y demanda (carga y energia
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requerida por la baterla para llegar a un estado de carga del cien por cien)

energética.

Es necesario determinar una fuente energética como fuente principal. Esta es

la que entraré en funcionamiento, y se elegiré en funcién de cuél tenga una

mayor disponibilidad energética en el Iugar de emplazamiento de la instalacién.

Energia solar como fuente principal

En el emplazamiento actual de los paneles se dispone de més energia solar

que eélica, por este motivo se considera el generador fotovoltaica como

principal.

El primer modo de funcionamiento consiste cuando se genera su}401ciente

energia proveniente de los médulos fotovoltaicos para alimentar Ia carga y la

bateria esté al cien por cien de la carga. En el caso en el que la bateria no esté

al nivel de carga méximo se iniciaré el proceso de carga. El sistema se

mantiene en este modo hasta que la energia solicitada por la carga exceda

del Iimite disponible por los paneles fotovoltaicos. Momento en que se pasaria

�030 a la activacién del aerogenerador.

�030 CC CC

�030 cc CA T

Matriz Fv Comrulador lnversor Carga C �030

decara

0 cc

0 %

0 Q 0°
Aeroganerador " ' " °'

ttecarga

+-:- Baterias
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Energia eélica y solar como fuentes do energia principal.

Entraré en funcionamiénto cuando Ia potencia solicitada por la carga exceda Ia

potencia que los paneles fotovoltaicos son capaces de generar. En el caso en

que la bateria no esté a un nivel de carga méximo se iniciaré el proceso de

carga, pasando a former parte de la carga. Como ya se ha comentado, en este

modo se entra cuando el nivel de potencia exigida en la carga sobrepasa la

potencia capaz de ser suministrada por los panelves fotovoitaicos. Este caso se

puede producir por un aumento de la potencia en la carga o por una

disminucién de la potencia entregado por los paneles fotovoltaicos (por

ejemplo. por estar en la puesta de sol o por la noche).

Cuando la carga exigida sobrepasa a la potencia capaz de suministrar por la

matriz fotovoltaica y el aerogenerador. Ia baterla aduaré como fuente de

energia.

' �030 cc cc �030

cc CA �030

Malriz F-�030V Con}401rolador lnversor Carga CA

0 decara

cc
. , ,

a Q cc
7 Contmlador

Aerogenerador de carga

_L Baterias

* T�030
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caracteristicas técnicas de equipos eélicos, solares y accesorios que

ofrece el mercado actual.

PARAMETROS CARACTERISTICOS DE AEROGENERADORES

/Diémetro de rotor:

Este parémetro esté Iigado a la potencia que puede generar la turbina de

viento, a continuacibn un gréfico que muestra dimensiones tipicas de

rotores en funcion a la potencia que se desea obtener.

/ Velocidad de dise}402o:

También puede ser considerada como la velocidad nomiral de operacién y se

re}401erea la velocidad de viento en la cual la turbina genera su potencia nominal.

/ Velocidad de arranque (Start up wind speed):

Velocidad de viento en la cual las fuerzas generadas e}402el rotor vencen la

inercia y resistencia del mismo y la turbina empieza a girar.

v�031Velocidad de inicio de carga (Cut-in wind speed):

Velocidad de viento en la que el rotor alcanza Ia RPM necesaria para que el

voltaje del generador supere el del banco de baterias y pueda entregar energia

en forma de corriente eléctrica.

/ Velocidad de proteccién (Furiing wind speed)

Velocidad de viento en que act}402ael sistema de proteccién aerodinémico, en la

mayoria de las turbinas comerciales este sistema consiste en el Ilamado cola

pivotante. A esta velocidad de viento se da la potencia pico del aerogenerador.
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Parametros caracteristicas de paneles fotovoltalcos

El comportamiento del panel es funcién del tipo de celda que lo constituye. Sin

embargo |os parémetros comunes a los diferentes tipos se pueden observar en

la siguiente }401gura.

Voltaje con circuito abierto (VOC):

Es el valor del voltaje al medir entre bomes del panel, para ello se utiliza un

voltimetro e! cual posee teéricamente una resistencia in}401nitaentre bomes.

Voltaje a méxima potencia (VM):

Voltaje correspondiente al punto de méxima potencia, representa

aproximadamente un 80% del va|or del voltaje con circuito abierto.

V Corriente en corto circuito (ISC):

Es el valor de la corriente medida entre bomes con un amperimetro y sin

ninguna resistencia adicional.
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I corriente (I) a un date_r_minado voltaje (V):

Las de}401nicionesanteriores se aplican en condiciones extremas.

Normalmente |os paneles producen una corriente (I) a un determinado valor

de voltaje (V) considerando un circuito con una cierta resistencia (R).

/ Potencia méxima (PM):

Es el producto méximo que se obtiene de voltaje y corriente, el punto

(VM,lM).

~�031E}401cienclatotal del panel:

Se de}401necomo el cociente entre la potencia eléctrica producida por el

panel y la potencia de la radiacién incidente sobre el mismo.

/ Factorde forma (FF):

Es un concepto que permite medir la forma de la curva caracteristica del

panel, es decir, la curva I vs V.

Caracteristicas de controladores de carga

Los controladores de carga o reguladores de voltaje son sistemas de

proteccién que proveen al aerogenerador de mayor con}401abilidaden su

operacién. Sus funciones principales son

> Controlar la carga sobre el aerogenerador de modo que optimice Ia

�030 velocidad y no ocurra el caso de que la turbina opere en vacio con el

consiguiente peligro para el rotor debido al embalamiento. En el caso de

paneles fotovoltaicos esta situacién no representa peligro alguno.

> Controlar |os niveles de carga que ingresan a la bateria manteniendo el

voltaje de esta }402ltimadentro de Iimites seguros.
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Existen diferentes tecnologias en el dise}401ode los reguladores de voltaje,

entre las principales estén:

> Modulacion del ancho de pulso (PWM)

Mediante el encendido y apagado de contactores, a una alta frecuencia

utilizando MOSFETS u otro tipo similar de dispositivo, se logra oontrolar el

nivel de voltaje que reciben las baterias desde el sistema de generacién de

energia. Uno de los problemas de este sistema es que puede causar

interferencia radial.

> Control de carga escalonado

Este sistema se aplica en el caso de turbinas de viento y consiste en una

serie de resistencias que pueden ser conectadas en diferentes

combinaciones de modo que la turbina no sea sometida a esfuerzos

excesivos debido al subito aumento en el torque de carga.

> Regulador �034SHUNT�035

Este sistema mayormente aplicado en turbinas de viento consiste

simplemente en una resistencia colocada en paralelo con el aerogenerador,

cuando Ia baterla supera el Iimite permisible de voltaje la carga se conecta

con el aerogenerador evitando que la bateria reciba el exceso de energia y a

la vez manteniendo el rotor en velocidades que no sean peligrosas

estructuralmente. Este sistema ya no es utilizado por equipos comerciales a

nivel intemacional.
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Otras caracteristicas lmportantes que pueden tener |os reguladores do

voltaje son:

> Evitar una descarga excesiva de las baterias por parte del usuario

desconectando las cargas de consume cuando se llega a esta situacibn.

> Sistema de reconexién ya sea manual 0 automético.

> Alanna de advertencia de baja carga de las baterias.

> Sistema automético para conexién y desconexién de la alarma.

caracteristicas de baterias

La funcién de las baterias es el almacenar energia para utiliza}401ade manera

constante, es la (mica forma de almacenar energia eléctrica en sistemas

eélicos y solares.

Los tipos de baterias se agrupan en:

1 Baterias de arranque:

A este grupo pertenecen las baterias de automévil, debido a su uso estén

dise}401adascon placas gruesas preparadas para soportar cargas y descargas

de alta corriente en corlos periodos de tiembo y son de corta vida mil.

/ Baterias de traccién.

Estas baterias estén preparadas para soportar descargas moderadas en

�030 tiempos relativamente largos. tienen su campo de aplicacién en motores que

operan ininterrupidamente como las fajas transportadoras.

/ Baterias estacionarias:
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Son las baterias de ciclo profundo y se utilizan en sistemas eélicos y solares.

Su caracteristica principal es que soportan mayor descarga que los otros

tipos de baterias pudiendo llegar hasta el 70% de su capacidad.

Los parémetros principales que describen a las baterias:

> Capacidad:

Es la cantidad de energia que se Ie puede dar o recibir de ella. La unidad de

carga es el Amperio-hora (A-h). -

> Grado de descarga:

Es la capacidad en funcion del tiempo, es decir, la cantidad de energia que

se puede obtener de una bateria considerando el tiempo que se empleara en

descargarla, esta capacidad es evidentemente variable. Usualmente se le

designa como CT, por ejemplo C10 representaré Ia capacidad de la bateria

si es descargada en 10 horas.

> Estado de carga:

Es la cantidad de energia aun disponible en la bateria. En el caso de

baterias estacionarias este puede llegar hasta el 30%. Para baterias de

arranque no debe sobrepasar el 80%.

> Autodescarga.

Signi}401caque la energia se pierde dentro de la bateria, aun si no se la aplica

carga alguna. y puede ser bastante répida.

> Vida de la bateria:

Esté definida como el n}402merode ciclos después de los cuales Ia capacidad

total de la bateria cargada es sélo el 80% de lo que era al principio.
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> Ciclo:

El ciclo es una secuencia de carga y descarga. Un ciclo profundo significa que

mucha energia ha sido Iiberada, por ejemplo el 70%, y lo contrario es un ciclo

superficial.

Como todo equipo las baterias presentan algunas desventajas, entre las

principales se pueden mencionar:

/ Tienen cona vida Litil, normalmente 1000 �0242000 ciclos de carga y

descarga. Normalmente esto se traduoe en un tiempo de aproximadamente 3 -

5 a}401oss"ie�030n�030do'la vida (Itil de los paneles 10 a}401os�030yen el caso de los

aerogeneradores usualmente superior a los 10 a}401os.

/ Elevado peso, generalmente 4 - 6kg.

¢ Baja eficiencia, .en el caso .de baterias .de arranque sélo se .puede usar

hasta el 30% de su capacidad, en el caso de baterias de ciclo profundo se

puede usar hasta el 70% de su capacidad.

I Existen muchas sustancias téxicas y corrosivas en su composicién como

el plomo y el écido sulf}402rico.Si hay un corto circuito la bateria se recalienta y

puede escaparse el écido sulf}402rico

caracteristicas de inversores

Un inversor es un dispositivo que convierte la corriente continua (CC) en

corriente alterna (CA). Se utilizan para anefactos eléctricos que requieren CA 0

para hacer conexiones a una red CA. La seleccién debe hacerse teniendo en

cuenta |os siguientes aspectos:

/ Voltaje de Entrada en Corriente Continua
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/ valores comunes son 12. 24, 48 VDC.

s�031Voltaje de Salida en Corriente Alterna

¢ Los valores més comunes son 110/120, 220/230 VAC y frecuencias de 50

y 60 Hz. Algunos fabricantes ofrecen 220/230 VAC y 60 Hz que corresponde a

nuestro medio.

/ Potencia Nominal '

Es la potencia en operacion que puedan requerir las cargas de consumo.

/ Potencia Pico

Los picos de potencia que puedan requerir las cargas de consume como por

ejemp|o el arranque de motores eléctricos de electrodomésticos, deben

considerarse para que cuando se presente esta eventualidad el inversor no sea

da}401ado.

I Forma de la Onda Altema de Salida

Se emplean las formas senoidal modi}401caday senoidal pura. Es preferible la

forma senoidal pura pues garantiza valores correctos de voltaje y potencia de

salida, alta eficiencia para el sistema eléctrico y mayor vida para las baterias.

Los inversores no senoidales causan voltajes incorrectos que di}401cultanIa

operacién de equipos, producen distorsibn arménica que causa interferencia en

comunicaciones y recalentamiento de los equipos eléctricos en uso.
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2.3. De}401nicionesde términos bésicos

/ Epistemologia: Es una discipiina que estudia cémo se genera y se valida

el conocimiento de las ciencias.

/ Simulacién: Es una técnica numérica para conducir experimentos en una

computadora digital.

/ Modelamiento: Reproduccién ideai y concreta de un objeto 0 de un

fenémeno con }401nesde estudio y experimentacién.

\/ Método: Es Ia manera de alcanzar los objetivos 0 el procedimiento para

ordenar la�030actividad. Cabe destacar que el método se desprende de la

teoria.

/ Técnica: Es un conjunto de regias y operaciones para el manejo de los

instrumentos que auxilia al individuo en la aplicacién de los métodos.

I Estrategias: Son acciones propias del investigador para obtener lo que

neoesita para su investigacién.

/ Cultura eléctrica: Entidad de gestién, produccién. programacién y

creacién de cosas del conocimiento dimensionales que gobieman la

ingenieria eléctrica.

I Mediciones do Tension: De las mediciones realizadas se puede concluir

que ning}401nregistro de tensién durante el periodo de medicién en los

diferentes puntos se encuentran fuera de los mérgenes de variacibn

permisibles establecidos en la NTCSE, esto es 15% de la tensién nominal

de referencia que para la barra de salida de baja tensién es de 230 Voltios

y las toierancias para este nivel de tension deben estar entre 218 y 241
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Voltios. En los diferentes gré}401cosse pudo observar que no hay intervalos

medidos que transgreden las tolerancias establecidas.

/ Mediciones de Flicker: De las mediciones realizadas en los diferentes

puntos de medicibn se pudo apreciar que no existen intervalos que

superaron la tolerancia establecida por la NTCSE, siendo el margen de

tolerancia de 5% de los intervalos totales registrados.

I sistemas auténomos:

Es un sistema de generacién aislado de la red elecrtrica.

I Sistema Hibrido:

Es la combinacién de energia solar fotovoltaica con otra. o més fuentes

de energias renovables, generador diesel u otras combinaciones.

v�031Tensiones Arménicas (THDV (%): De las mediciones realizadas se

concluye que las variaciones del Factor de Distorsién Total por efecto de

las Tensiones Arménicas durante el periodo de medicién se han

mantenido dentro de las tolerancias permisibles establecidas en la

NTCSE (8% para Media y baja Tensién).

�030 2.2.3 Potencia! solar y eélico en�030:el Peru.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la lnvestigacién.

Para demostrar y comprobar Ia hipétesis que fonnularemos, debemos

_ de}401nirlas variables y sus relaciones peninentes, que son:

X= Radiacién solar

Y= Velocidad del viento

Z= Potencia generada del sistema de inlegracién de energias renovables.

3.2. Operacionalizacion de Variables

AI operacionalizar las variables formuladas se determinan |os indicadores .

correspondientes a cada una de las variables, los cuales son:

X1=Caracterizar el nivel de radiacién solar en zonas rurales de Peni.

Y1= Caracterizar la velocidad del viento en zonas rurales del Peru.

Z1= Aprovechamiento de la potencia generada del sistema autbnomo

degeneracion de energias renovables integradas.

3.2 Hipétesls general

La implementacién del sistema auténomo de energlas renovables en

I zonas rurales del Peril, mejorara la calidad de vida del poblador evitando
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asi la migracién poblacional y pennitiré el acceso a energia e}401ciente,

fomentando asi el crecimiento de la economla.

IV. METODOLOGIA.

4.1. Tipo de Investigacién.

Por la naturaleza de Ia investigacién nuestro trabajo corresponde que

segun clasi}401cacién.

Seg}401nel objeto de estudio:

lnvestigacién aplicada ya que se aplicara los conocimientos de

ingenieria y técnica para el provecho de integracién de energias

renovables en zonas rurales del Peru.

lnvestigacién en campo por que se aplicara para resolver una necesidad

o problema en una zona donde hay carencia de energia eléctrica.

Seg}402nla técnica de obtencién de datos:

lnvestigacién proyectiva por que se elaborara una propuesta o modelo

y/o proyecto para solucionar un problema.

Segun su ubicacién temporal:

lnvestigacién transversal El proyecto tendré una duracién de 5 meses.

4.2. Dise}401ode la lnvestigacién.

4.2.1 La primera etapa para dar solucién al problema objeto de investigacibn,

recopilar informacién del estado situacional de la electri}401caciénrural en

zonas dispersas , asi como tecnologlas de sistemas auténomos de
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generacién integrando energias renovables, analizando su viabilidad y

sostenibilidad en la aplicacién de la zona del proyecto.

4.2.2 La segunda etapa es la veri}401cacibnde la sostenibilidad de la aplicacién

de| tema a tratar, y la veri}401caciénde los indicadores de bienestar en la

calidad de vida del poblador rural y asi evitar Ia migracibn rural.

4.2.3 La tercera etapa es la evaluacién, el estudio de los sistemas auténomos

de generacién, su aplicacién integrando y distribuyendo la energia

renovable aprovechada en la zona rural.

4.2.4 La cuarta etapa es desarrollar el anélisis de los bene}401ciosde la

Integracién de energias renovables, la calidad de vida mejorada y el

Indioe de dispersibn rural.

4.3 Poblacién y Muestra.

Para aplicar en nuestro modelo de estudio de integracién de energias

renovables |os instrumentos de encuesta previamente determinado y

poder alcanzar los objetivos, probar, explicar y demostrar la hipétesis

formulada; es necesario aplicar las técnicas estadisticas para determinar

el tama}401ode la muestra de la poblacion.

Para el caso de nuestra investigacién, la poblacién es }401nitay peque}401a

portanto Ia muestra es igual a la poblaciénz
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N = n = ZonasAis1adas del Per}401

Donde:

N: Poblacién _

n: Mu_estra

4.4 Técnicas 9 instrumentos de recoleccién de datos.

A través de este método general histérico conoceremos la evolucién

histérica que ha experimentado |os sistemas de energias renovables y

su coritribucién en los sistemas aislados; también conoceremos las

zonas con potencial energético eélico y solar, a través de los mapas de

energias renovables suministrados por el SENAMHI, otros.

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos.

A través de este método general histérico conoceremos la evolucién

histérica que ha experimentado |os sistemas de energias renovables y su

contribucién en los sisfemas aislados; también conoceremos los lndices

de dispersién rural, a través del ATLAS de energlas renovables, otros.

4.6 Procesamienlo estadistico y anélisis de datos.

Se utilizara Ia estadfstica descriptiva y cuantitativa. por consiguiente sus

indicadores que analizaremos se mencionan a continuacién:

/ Evaluacién de la energia y méxima demanda

/ Costos de energia eléctrica

I Anélisis energético de las instalaciones en condiciones actuales de

operacién
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I Méxima demanda y consumo de energia eléctrica.

I Balance de potencia y energia por sectores de consume y

proyeccién de la demanda

/ Evaluacién de las instalaciones eléctricas existertes:

o Evaluacién de las pérdidas eléctricas en subestaciones

o Evaluacién de las pérdidas eléctricas en las redes en baja tensién

o Evaluacién de motores eléctricos

o Evaluacién del sistema de iluminacién

o Mediciones puntuales de corriente y temperatura

o Registro de temperatura y humedad ambiental

V. CONCLUSIONES

1. El uso de fuentes de energias renovables, son medidas que

permiten aliviar el uso de las energias convencionales,

Reduciendo la dispersién de la poblacién en peque}401as

localidades, estancamiento productivo, Ia pabreza extrema, la

4 marginacién y el rezago social, logrando con esto alcanzar una

cierta independencia, consiguiendo ademés. disminuir los niveles

de oontaminacién al dejar de utilizar en parte combustibles fésiles,

disminuyendo también Ia necesidad de construir centrales

hidroeléctricas para satisfacer la demanda energética.

2. La escasa masi}401caciénde las instalaciones folovoltaicas en zonas

donde se puede aprovechar la buena radiacibn solar a lo largo del
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Peru. provoca que los costos asociados a la instalacién sean

excesivamente elevados, haciéndolos poco rentables.

3. Los sistemas hibridos son una buena solucién para dotar de

energia eléctrica renovable en emplazamientos aislados de la red

e|éc1rica y con un desfasamiento temporal entre la energia

disponible del sol y la energia disponible del viento. La suma de

dos energias }402uctuantesen el tiempo se convierte en una energia

menos fluctuante, y de esta forma se reduce el tama}401ode la

bateria en comparacién con un sistema que sélo utilice una forma

de energia. Los costos de energia para el caso de un sistema

hibrido son drésticamente inferiores frente al uso de grupos

electrégenos.

4. También cabe destacar que el mantenimiento de los paneles

solares es précticamente nulo, siendo su vida mu de 25 a 30 a}402os,

aproximadamente. En el caso de las turbinas eélicas, cuando son

de baja potencia, el mantenimiento para }401nesprécticos también

puede considerarse nulo; donde su vida Litil es de 20 a}401os

aproximadamente.

5. Es necesario crear conciencia colectiva en cuanto a la utilizacién

de los recursos disponibles, para lo cual es recomendable partir

por nosotros mismos, aplicando medidas simples podremos

ayudar a optimizer los recursos y asi dar un alivio a nuestro

planeta.
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6. La idea de un sistema hibrido eélico fotovoltaico puede ser viable

dependiendo de las condiciones climéticas y en algunos casos es

posible que sea la mejor opcién pero no siempre. Es por eso que

debe hacerse un estudio riguroso de las condiciones

climatolégicas para determinar si es viable el sistema hlbrido.

1. El problema del suministro eléctrico en zonas rurales de diffcil

acceso es comun en muchas localidades de nuestro pais.

Proyectos como el que se desarrolla en este trabajo de

investigacién, ayudan a solucionar problemas energéticos que

afectan radicalmente el desarrollo de las comunidades, esto sin

perder de vista Ia conservacién del medio ambiente. Porestos

motivos, el fomento al uso de este tipo de tecnologias se ha

vuelto tan importante en la actualidad y es que el uso racional y

e}401cientede la energia pueden determinar el futuro del planeta.

8. E1 futuro de la energia solar se relaciona con los acontecimientos

que hoy se viven; la produccién de dispositivos solares ha crecido

en los ultimos a}401os.En un futuro préximo la produccién de

artefactos solares seré mayor, asi como los precios de los paneles

fotovoltaicos serén més econémicos; lo que probablemente resulte

en una mejor competitividad en los precios de instalacién de

sistemas hibridos.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda realizar este tipo de proyecto en zonas donde

exista bastante conoentracién de energia solar y eélica

simulténeamente. ya que se podré aprovechar dicho potencial

energética.

2. En el proceso actual de descentralizacién, el estado debe promover

la inversion privada en la eleciri}401caciénrural y especialmente en

sistemas innovadores como el del presente proyecto, donde se

utiliza simulténeamente dos fuentes de energia.

3. En este tipo de proyectos, el financiamiento seria cubierta por

ONGs internacionales cuya misién es la de extender y facilitar el

acceso a los servicios energéticos en pueblos aislados donde aun

no tienen acceso a dicho servicio.

4. Se sugiere que la aplicacién del sistema de generacién auténomo

de energias renovables integradas inicie en zonas de consumo de

baja potencia eléctrica, posteriormente con el prototipo elaborado

este sea escalable, es decir se puede utilizar el mismo principio de

funcionamiento en conjunto con turbinas eélicas de alta potencia y

paneles solares de mayor capacidad.
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