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CAPITULO I 

,ANTECEDENTES 

1.0 Antecedentes 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES  

Para la realización del Proyecto de Instalaciones 

Eléctricas del Edificio Multifamiliar y Oficinas (13 

pisos) de propiedad C.V.O. INMOBILIARIA. Se tuvo que 

realizar en primera instancia un trabajo preliminar 

con el anteproyecto arquitectonico de donde SP pudo 

obtener el estudio de cargas eléctricas, y con ello 

determinar la carga a contratar del edificio con el 

Concesionario ( Electrolima) y para esto se cursó una 

solicitud, pidiendo la Factibilidad del suministro de 

energía eléctrica. 

La respuesta a la solicitud por parte del 

concesionario fué; que era posible otorgar la carga 

solicitada aAadiendo sus condiciones generales del 

suministro de energía eléctrica y haciendo el acote 

; respectivo sobre a que si las obras de edificación 



afectarán a las instalacines eléctricas existentes de 

distribución de energía eléctrica, los correspondien-

tes costos de las obrasíde'reemplazo, reubicación ó 

reparación serán por cuenta del propietario, de 

acuerdo a-  lo establecido en el art. 101 del la Ley 

General de Electricidad N°23406. 

A la vez que se realizaba este Proyecto se 

coordinaba las proyecCienes de ductos necesarios para 

las montantes de alimentadores, teléfonos y antena 

colectiva de TV, así también el área destinada para el 

grupo electrógeno y los requerimientos por parte de 

los propietarios. 

Con estas consideraciones y coordinaciones con los 

proyectistas en la parte sanitaria y' estructural se 

. obtuvo el proyecto arquitectónico definitivo y con 

ello se pudo proceder al diSeño de las instalaciones 

Elécfricas en su integridad. 



trados.  y presupuestos base, comprenden to-

dos los elementos requeridos para ejecutar 

probar y poner en operación los sistemas 

(eléctricos) proyectados. 

Todo el diseRo de estas instalaciones 

se han efectuado tomando como base las si-

guientes publicaciones oficiales: 

Código Nacional de Electricidad del Perú. 

Reglamento Nacional de Construcciones. 

b) Todo trabajo, material yto equipo que apa-

reciera en solo unb de los documentos á 

faltare en el proyecto y que se necesite 

para comnpletar las instalaciones eléctri-

cas, serán suministrados, instalados y pro-

bados por el Contratista, el cual notifica-

rá por escrito al Propietario su omisión Y 

valorizará su costo al momento de la lici-

tación. En caso de no hacerlo, las eventua-

les infracciones ú omisiones, de acuerdo a 

las leyes, reglamentos y ordenanzas de las 

autoridades competentes, en que se incurra 

serán asumidos directamente por el Contra-

tista, sin costo alguno para el Propietario 

r ) Cualquier cambio durante la ejecución de 

las obras que obligue a modificar el pro-

yecto original será resultado de consulta y 
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aprobación del Proyectista. 

El Contratista, para la ejecución de las 

obras correspondientes a las instalaciones 

eléctricas deberá verificar este proyecto 

con los proyectos de Arquitectura. Estruc-

tura e Instalaciones Sanitarias, con el ob-

jeto de evitar interferencias en la ejecu-

ción de las mismas. En caso de encontrar 

interferencias, deberá comunicar por escri-

to a la oficina Técnica de Supervisión dado 

que su omisión significará al Contratista 

asumir el costo resultante de las modifica-

ciones requeridas. 

No se colocarán salidas en sitios inaccesi-

bles y ningUn interruptor de luz debe que-

dar detrás de las 'puertas. 

Si <=l Contratista durante la ejecución de 

las obras requiere usar energia eléctrica, 

deber& hacerlo asumiendo por su cuenta los 

riesgos y gastos que ocasionen su instala-

ción y empleo. 

En las •instalaciones de los sistemas de 

-teléfonos, 	intercomunicadores y de ser- 

vicios eléctricos auxiliares, el Contra-

tista solo ejecutará lo referente a la 

red 	de duc tos y tuberías, cámaras de 



traspaso y cajas terminales y de deriva-

ción- El cableado y alambrado, así como 

el suministro de los equipos para estos 

sistemas serán ejecutados por el provee-

dor de los mismos, en cada caso. 

El Contratista de instalaciones eléctri-

cas ejecutará la alimentación eléctrica 

de los Equipos de Bombeo de Agua y Sumi-

.dero s  ejecutará las instalaciones eléc-

tricas correspondientes hasta el Tablero 

de protección y control, a partir del cual, 

el proveedor de las bombas suministrará los 

materiales y equipos requeridos, inclusive 

el Tablero de Protección y control y, eje-

cutará las instalaciones eléctricas corres-

pondientes 

El contratista deberá entregar al Propieta-

rio los planos de replanteo de obra corres-

pondientes. 

El Contratista deberá pintar con colores 

diferentes las tuberías instaladas de su-

perficie y sus salidas de cada uno de los 

sistemas para su identificación, indicando 

a la Supervisión de obra la clave corres-

pondiente. 

Los alimentadores principales de cada sis- 
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tema deberán ser debidamente identificados 

con placas numeradas y siguiendo las claves 

indicadas en planos. 

1) El Contratista deberá presentar al Propie-

tario por escrito las indicaciones de iden-

tificación de cada sistema. 

m) El Contratista deberá entregar al Propieta-

rio al momento de la recepción de obras, 

las instrucciones de mantenimiento de equi-

pos e instalaciones. 

Materiales : 

El Propietario se reserva el derecho de 

pedir muestras de cualquier material. 

En el Proyecto donde se especifique 

teriales, equipos aparatos de determina-

dos fabricantes, nombre comercial ó nú-

mero de catálogo, se entiende que dicha 

designación es para establecer una norma 

de calidad y estado. 

La propuesta deberá indicar todas las 

caracteristicas de los materiales y equipos 

como nombre de fabricante, tamaño, modelo, 

capacidad, etc. 

Las especificaciones de los fabricantes 

referentes a la instalación de sus equi- 

9 



pos deben ser respetadas y pasarán a 

formar parte de las especificaciones del 

Proyecto. 

c: ) Si los . materiales son instalados antes 

de ser aprobados, el propietario puede 

hacer reiterar dichos materiales sin costo 

alguno, cualquier gasto ocasionado por este 

motivo será por cuenta del Contratista. 

Los materiales a usarse deben ser nuevos 

de reconocida calidad de primer uso y de 

utilización actual en el mercado nacio-

nal e internacional. 

Cualquier material que llegue defectuoso 

a la obra ó se malogre durante su ejecu-

ción será reemplazado por otro igual en 

buen estado. 

El Inspector de la obra deberá indicar 

por escrito al contratista el empleo de 

un material cuya magnitud de daRo no im-

pida su uso. 

1;) Los materiales deben ser guardados en o-

bra en forma adecuada sobre todo sigui-

endo las indicaciones dadas por los fa-

bricantes y manuales de instalaciones. 

Si por este motivo, se ocasionarán da-

Píos en los mismos, deberán ser̂  reparados ó 
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sustituidos por el Contratista sin costo 

adicional para el Propietario. 

3 DIRECCIONLE INSPECCION DE OBRAS  

3.1 Dirección : 

Durante la ejecución de la obra el Contra- 

tista General deberá tener a tiempo comple-

to un Ingeniero residente dirigiendo la obra 

el que deberá cumplir las siguientes funciones 

Estudio y presentación por escrito al Pro- 

yectista de todas las consultas inherentes 

a la interpretació de los planos antes de 

iniciar la obra. 

Dirección personal de los trabajos eléc-

tricos coordinados con todos los aspec-

tos del proyecto y siguiendo las presentes 

consideraciones generales. 

Elaboración y presentación de los deta-

lles constructivos, trazos de tuberías, 

ubicación de cajas para su aprobación 

por el Supervisor de obra. 

Ejecución de. las pruebas en todos los 

sistemas eléctricos. 

Actualización constante de los planos con 

todas las indicaciones necesarias de varia-

ciones, ubicaciones y aclaraciones para 



permitir al Propietario contar al final 

de la ejecución con datos suficientes 

para el correspondiente mantenimiento. 

U Instrucción adecuada al personal 	espe- 

cializado que se hará cargo del manteni-

miento de los sistemas eléctricos para 

lo cual pedirá al Propietario el nombra-

miento de dicho personal. 

En caso de equipamiento el Ingeniero re-

sidente coordinará con los administrado-

res para la instrucción' al personal de 

mantenimiento. 

3.2 Inspección : 

Durante la ejecución de la obra el Propie-

tario -tendrá un Ingeniero Electricista ó 

Mecánico-Electricista que supervise el 

trabajo del contratista. 

El Ingeniero supervisor de las instalacio-

nes eléctricas deberá conocer la totalidad 

del proyecto al iniciarse la obra para lo 

cual pasará por escrito todas las consultas 

necesarias al Proyectista inherentes a la 

interpretación de los planos. 

Durante todo el tiempo que dure la ejecu- 

ción de la obra, el Ingeniero 	supervisor 

12 



deberá vigilar que el Contratista cumpla 

con todas las exigencias del proyecto tanto 

en materiales como en mano de obra. Debien-

do constatar personalmente las ubicaciones, 

calibres y pruebas de todos los sistemas. 

El Ingeniero Supervisor recepcionará la 

obra en su totalidad y presentará al pro-

pietario la obra funcionando y con los pla-

nos actualizados por el contratista para 

que el personal de mantenimiento se haga 

cargo de la obra. 

4 USO DE LA, OBRA 	40 

El Propietario tendrá el derecho de tomar pose-

sión y hacer uso de cualquier parte del trabajo' 

del 	contratista 	que haya .  sido terminado, no 

obstante que el tiempo programado para comple-

tar la integridad de la obra ó aquella porción 

no haya expirado. Pero dicha toma de posesión y 

uso no significará aceptación de la obra hasta 

su completa terminación. 

Si aquel uso prematuro incrementará el costo o 

demora del trabajo del contratista, éste deberá 

indicarlo por escrito y el Propietario determi-

nará el mayor costo ó extensión del tiempo, ó am-

bos que correspondan. 
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5 TERMINACION POR NEGLIGENCIA  

Si el Contratista no llevara la obra ó cual-

quier parte de ella con la debida diligencia para 

asegurar su buena ejecución ó su terminación en el 

tiempo especitioado en el contrato ó cualquier 

extensión acordada previamente, el Propietario 

podrá, previo 'aviso escrito al contratista, dar 

por terminado el contrato ó parte del trabajo, 

que esté demorado. 

En dichos casos el Propietario podrá llevar a 

cabo el trabajo hasta su terminación, por contra-

to Ó por administración directa, y.el Contratista 

"será responsable por cualquier exceso de costo 

que estos ocasionan al Propietario y por dallas y 

perjuicios por demora. 

Si el Propietario diera por terminado el con-

trato tomará posesión y utilizará para completar la 

obra, todos los materialeS y herramientas, etc. 

que el Contratista tenga en ella. 
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CAPITULO III  

INSTALACIONES El ECTRICAS EN BAJA TENSION (220 V.)  

MEMORIA DESCRIPTIVA  

1. ALCANCES 

'El presente proyecto comprende el diseRo de las 

Instalaciones Eléctricas para el Edificio de Depar-

tamentos y Oficinas en Miraflores con un Area Te-

¿Alada de : 6,550.80 m2. 

Constituido por : 02 sótanos para estacionamiento 

cuarto de bombas, 1° piso zona común, administra-

ción, 2° y 3° piso oficinas, 40  al 13° piso depar- 

tamentos de viviendas. 

1.1 Sistema de Instalaciones Eléctricas en baja 

Tensión (220 V.) : El mismo comprende: 

- Red de Alimentadores. 
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Red de Circuitos Derivados: Alumbrado, Toma-

'corrientes. 

Red de Circuitos de Fuerza. 

Distribución de Salidas para Artefactos de 

techo y de pared; de Tomacorrientes y Fuerza 

Tableros de Distribución 	su Localización 

en el área del proyecto. 

1.2 Servicio de Emergencia : 

Conformado poru 

Grupo Electrógeno; 

Red de Alimentadores; 

Red de Circuitos Derivados. 

1.7. Sistema de Comunicaciones Telefónicas : 

Red de Conductos; 

Caja de Toma, cajas repartidoras y Cajas de 

Salida. 

1..4 Sistema 'de Cómputo : 

Red de Cómputo. 

Caja de Salidas. 

1 5 Sistemas Auxiliares : 

a) Antena Colectiva para Televisión u .  

Red de Conductos; 
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Cajas de Derivación; 

Ubicación de Salidas para TV. 

b) Mando Remoto de Electrobomba contra In- 

IncIESIdj,P. Y 

Localización de Pulsadores de Mando Remo- 

to, contiguo al grifo contra incendio; 

Red de conductos. 

r) Mando de Electrobombas de Agua y Sumideros 

Localización de las Salidas de los con-

troles de las cisternas y tanques eleva-

dos. 

Red de conductos. 

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO  

2.1 Sistema de Instalaciones Eléctricas en Baja  

Tensión  .1220 V.) : 

a) Eed dp.  Alimentadores t 

Proyectada para instalación en conduc-

tos embutidos en pisos ó paredes, en ciste-

rna trifásico trifilar, para una tensión no-

minal de 220 V. y 60 HZ. 

La Red de conductos en el Sótano se han 

proyectados colgados del techo mediante a-

brazaderas especiales. 
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Red de Circuitos Derivados j;Alumbrado y To-

macorrier4es1 

Se han proyectado del Tipo Standard de 

15A. y 20A., en conductos embutidos en te-

chos, paredes. 

Red de Circuitos de Fuerza 

Se han proyectado en conductos embutidos en 

pisos, techos y paredes. 

Distribución de Salidas para Artefactos de 

Techos y de pare01 Ipmacecrieptes y Fuerza:.  

La distribución de las salidas para ar-

tefactos de techo, de pared, tomacorrien-

tes, teléfono, TV., etc., se han propuesto 

de acuerdo a los planos Arquitectónicos. 

Tableros lie.  pistribu-ción, 

Se han proyectado del tipo para insta-

lación empotrada en paredes, equipados con 

interruptores automáticos del tipo termo-

magnético. En lo que concierne a su locali-

zación esta determinada de acuerdo a las 

facilidades para su instalación, 

2.2 Servicio de Emergencia : 

Para asegurar la continuidad del servicio 

al producirse la interrupción en el sistema 

del Servicio Público de Electricidad se ha 
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previsto la irwtal ación de un Grupo Electróqe-

no de arranque automático con una capacidad de 

50 KW en servicio continuo. 

Las cargas a conectarse al servicio de 

emeroencia son : 

Servicio de alumbrado en zona común y esta-

cionamiento en un 507,1 

Servico de tomacorrientes 05 por depart¿ en- 

tol 

Electrobombas de agua 

Ebctrobombas de deseque; 

Un ascensor de pasajeros. 

No se conectarán las cargas de las oficinas 

7° 	piso (pero se ha ,previsto conductos 

para la conexión de futuro grupo electrógeno 

para oficinas), la carga de un ascensor. 

La transferencia del servicio normal al 

servicio de emergencia se efectuará mediante 

un tablero de transferencia automática. 

La caseta para el grupo electrógeno esta 

proyectado en el sótano que se ubica en la ZQ- 

na 	estacionamiento. 

El sistema de eliminación de aire &aliente 

de la sala de ha previsto tal corno se mbestra 

en el plano. La inyección de aire será a cargo 

'del especialista en sistema de ventilación. 
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Siendo aconsejable que la pu 

del grupo electrógeno tenga p 

El conducto de evacuación' en 

cuanto a su recorrido se indican tentativamen-

te en el plano proyecto correspondiente. Al 

momento de concretar la adquisición del grupo 

electrógeno el proveedor verificará las dimen-

siones del conducto de evacuación de gases y 

el ducto ce evacuación de aire caliente de a-

cuerdo a las caracteristicas del grupo elec-

trógeno correspondiente. 

Sistema de Comunicaciones Telefónicas : 

El sistema de comunicaciones telefónicas 

comprende 

- Los ductos y la caja de agometida. 

Esta última ubicada en el sótano, la 

misma que se enlaza mediante dos conductos 

de 50 m.m.0, con las montantes telefónicas a 

partir de la cual se efectua la distribución 

a las diferentes.  salidas. 

2.4 Sistema de Cómputo : 

El Sistema de Cómputo comprende : 

- Los conductos de 25 mm'» PVC-P en las ofici-

nas del 2' y 3o piso. 
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- Cajas cuadradas de salida de 100 x 55 mm. 

- Pozo tierra. 

2.5 Sistemas Auxiliares : 

Antena Colectiva para TV. : 

En el proyecto se esta considerando una 

montante para la instalación de salidas de 

TV. en cada departamento. 

El proyecto incluye el diseño de la red 

de conductos correspondiente. 

Sistema.  d.? Mando Remoto 

El arranque y. parada de la electrobomba 

contra incendio se ha previsto mediante Man 

do Remoto a travéz de pulsadores ubicados 

contiguo a los gabinetes contra incendio. 

Sistema de intercomunicadpree 

El sistema de intercomunicadores (telé-

fonos internos) comprende 

El conducto de 50 mm Ø  PVC-P para la mon-

tante telefónica. 

Cajas repartidoras mediante las cuales se 

efectua la distribución a las diferentes 

salidas en cada piso. 

2.6 Demanda Máxima de Potencia : 

La demanda máxima de potencia calculada es 
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de: 

C.I. 
(KW) 

M.D. 
(KW) 

 Alumb. 	y Tomac. 123.486 49.046 

 Oficinas 35.428 30.800 

 Calentadores 51.000 33.150 

 Montacarcia 5.000 4.000 

 Puerta Levadiza 0.563 0.450 

 Servicios generales 

(Alumbrado zona co- 

mún, 	electrobomba 

de agua, 	desague, 

ascensores,etci. 58.676 38.250 

TOTAL 274.153 155.696 

Asumiendo un factor de simultaniedad 

FS=0.85 la Demanda Máxima de potencia en el 

punto de acometida y de medida resulta : 

Máxima = 155.696 x 0.85 = 132.34 KW. 

- C. Instal. = 2,4.153 KW. 

Demanda Máxima correspondiente a Electro-

bomba contra incendio : 

D. Máx. = 20.7 KW (Conexión Independiente). 

NOTA.  1_ Las cargas que aparecen en el esquema 

de principio corresponden a cargas de 

"1",: 



diseRo de redes de alimentadores y 

circuitos 'derivados. 

2.7 Dimensionamiento de la Red de Alimentadores : 

El concepto básico para el factor conside-

ra la demanda máxima de potencia correspon-

diente afectada con un factor de seguridad : 

Fseg. = 1.25. 

2.8 Suministro de Energía : 

Se ha previsto el suministro de energía e-

fectuada por la Empresa Electrolima a la ten-

sión de 220 voltios, trifásico, 60 cis, me-

diante una caja toma ubicada en el I° piso. 

.Adyacente a la caja toma, se instalará los 

medidores para los departamentos, oficinas 

servicios generales, conformando el banco de 

medidores en dos hileras, también contará cori 

su totalizador. 

Se ha previsto suministros trifásicos, pa-

ra los departamentos, ofi=inas y para el ta-

blero de servicios generales, distribuidos de 

la siguiente manera : 

34 suministros trifásicos (Departamentos). 

02 suministros trifásicos (Dficinas). 

01 suministro trifásico (Servicios Generales). 
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2.9 Toma de Puesta a tierra : 

Se ha previsto una toma de puesta a tierra 

para las instalaciones de Baja Tensión a nivel 

del punto de entrega y medida y otra toma de 

puesta a tierra a nivel de las montantes de 

los tableros de distribución y el grupo elec-

trógeno. 

CODIGO Y REGLAMENTO  

Para todo lo no indicado en planos y/o especi-

ficaciones el Contratista deberá observar durante 

la ejecución del trabajo las prescripciones del Có-

digo Nacional .de Electricidad y el Reglamento Na-

cional de Construcciones en su edición vigente. 

PRUEBAS  

Antes dela colocación de los artefactos de a-

lumbrado, tomacorrientes y.demás aparatos recepto-

res se efectuará una prueba de toda la instalación. 

La prueba será de aislamiento de cada conductor 

a tierra y de aislamiento entre conductores. 

La prueba deberá ser de los circuitos y de los 

alimentadores. 

Los valores mínimos de resistencia de aisla-

miento de las redes conectadas de acuerdo a las 

prescripciones del Código Eléctrico son : 
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Los electroductos se indican solo en forma es-

quemática, no siendo por tan-A) necesario que sigan 

exactamente en obra el traso que se muestra en 

plano. 

Las ubiCaciones de las cajas de salidas, cajas 

de artefactos y otros detalles mostrados en planos 

son solamente aproximados. 

La posición definitiva se fijaré después de ve-

rificar las condiciones que se presenten en la obra 

Las discrepancias entre el plano ó planos y las 

condiciones que se encuentren en obra ó entre 

planos y especificaciones deberá someterse sin per-

dida de tiempo a consideración del ingeniero 

supervisor de la obra, para que resuelva sobre el 

partíCular. 

Los planos con las especificaciones que se 

acompaPían forman parte del proyecto de electricidad 

Los planos materia del proyecto electrice po- 

drán reemplazarse posteriormente por otras o com-

plementarse con planos de detalles pudiendo así 

Mismo ampliarse las especificaciones de acuerdo 

con las exigencias del contrato. 

El Contratista deberá tambien revisar los pla-

nos de arquitectura, estructura e instalaciones'sa-

nitarias procurando adaptar por su trabajo las con-

diciones que en ella se indican. 
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NOTA 1 Para este informe, solamente se va a anexio-

nar algunos detalles y diagramas de montan-

tes. 

6. SIMBOLOS 

Los símbolos que se han empleado corresponden a.  

los indicados en el tomo I del Código Nacional de 

Electricidad, edicióni 1978, los cuales están des-

critos en la leyenda respectiva. 
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CAPITULO IV 

ESPECIFICACIONES TECNICAS  

1. ELECTRODUCTOS 

Construido de P.V.C. rígido S.A.P, de acuerdo a 

las normas aprobadas por el ITINTEC. 

1.1 Propiedades Físicas a 24° C.: 

Peso específico ....... 	1.44 	Kg/cm2. 

Resistencia a la Tracción 	500 	Kg/cm2. 

Resistencia a la flección 	700/900 Kg/cm2. 

Resistencia a la compresión 400/700 Kg/cm2. 

1.2 Características Técnicas : 

Diámetro Diámetro Espesor Largo Peso 

	

,Nominal 	Ext. m/m 	m/m 	ml. 	Ko/tub 

	

15 mm. 	21 	2.40 	3 	0.590 

	

20 mm. 	26.5 
	

2.60 	3 	0.820 
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25 mm. 33 2.80 3 1.260 

35 mm. 42 3.00 3 1.600 

40 mm. 48 3.00 3 2.185 

50 mm. 60 3.20 3 2.450 

65 mm. 73 3.20 3 3.220 

80 mm. 88.5 3.50 3 3.950 

100 mm. 114 4.50 -.:. 7.450 

1.3 Proceso de Instalación : 

Deberán formar un sistema unido mecánicamen-

te de caja a caja, o de accesorio a acceso-

rio, estableciendo una adecuada continuidad 

en la red de electroductos. 

No se permitirá la formación de trampas o 

bolsillos para evitar la acumulación de hu-

medad. 

Los electroductos deberán estar enteramente 

libres de contacto con tuberías de otras 

instalaciones, siendo ta distancia mínima de 

15 cms. con las de agua caliente o vapor. 

No se usará tubos de cenos de 15 mm de diá-

metro nominal seqún tabla anterior. 

No son permisibles más curvas que aquellas 

equivalentes a 4 (Cuat-o) curvas de 90*, in-

cluyendo las de entrada a cajas ó accesorios 

Se instalarán juntas de dilatación en todas 
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las tuberías que atraviesen juntas de 

construcción, tal como se indican en los 

planos. 

Los 	electroduc tos que irán empotrados en 

elementos de concreto armado, se instalarán 

después de haber sido armado el fierro y se 

asegurarán debidamente, 

En los muros de albañilería las tuberías 

empotradas se colocarán en canales acabados. 

Los 	electroductos cuya instalación 	sea 

visible, deberán soportarse ó fijarse ade-

cuadamente, mediante soportes, colgadores y 

abrazaderas, tal como se indica en los pla-

nos. En general estos soportes deberán 

espaciarse, como máximo: a 1.20 ml. para 0 

15 mm y 20. mm a 1.50 ml. para 0 25 mm, 35 mm 

y 40 mm a 2.00 ml. para diámetros mayores. 

2. ACCESORIOS PARA ELECTRODUCTOS DE P.V.C.-S.A.P.  

Serán del mismo material que el de la tubería. 

2.1 Curvas : 

Se usarán curvas de fábrica, con radio 

normalizado para todas aquellas de 90°, las 

diferentes de 90° pueden ser hechas en obra 

siguiendo el proceso recomendado por los fa- 



bricantes, pero en todo caso el radio de las 

mismas no deberá ser menor de S veces el diá-

metro de la tubería a curvarse, 

Unión tubo a tubo : 

Del tipo para unir los tubos _ presión. _ 

Llevarán una campana a cada extremo. 

2.3 Unión tubo a caja : 

Para cajas normales, se usará la combinación 

de una unión tubo a tubo conuna unión tipo 

sombrero abierto. 

Para cajas especiales se usará las uniones 

con campana para unirse a la tubería por 

presión yen el otro extremo con rosca para 

su fijación a la caja mediante tuercas 

(Bushings) y contratuercas de fierro 

galvanizado. 

2.4 Pegamento : 

Se empleará pegamento a base de P.V.C. Pa-

ra todas las uniones de presión de los elec-

troductos. 

2.5 Soporta cables : 

Para aliviar las cargas de los conductores 

34 



en las elctroductos verticales se proveerá so-

portes de conductotes del tipo "D" similares a 

los fabricados por  

3. CONDUCTORES 

Serán de cobre electrolítico suave, sólidos o 

cableado de alta conductibilidad 96.0% con aislami-

ento de material termoplástico resistente a la hu-

medad y retardan te de la llama, del tipo TW, para 

la red de alimentadores y red de fuerza. 

Con las siguientes características : 

Tensión de Operación 	: 600 V. Corriente 

alterna. 

Temperatura de Operación 

THW 	 75°C 

Serán de las secciones indicadas en los planos 

del proyecto de Instalaciones eléctricas. 

Cumplirán con los requisitos de las normas : 

Conductor TW 	ASTM B3 y B9 para el conductor y 

VDE 0250 para el aislamiento. 

Conductor THW : ASTM, para el conductoi-; UL-83 

para el aislamiento. 

Los conductores tendrán color iferente para ca-

da fase de acuerdo a lo estipulado en el Cap. IV 

Art. 4.2.1.10 del Código Nacional de Electricidad. 
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Reservandose los de color amarillo para la lí-

nea de tierra. 

No se pasará ningún conductor por los ductos 

antes de que las juntas hayan sido herméticamente 

ajustados y todo el tramo haya sido asegurado en su 

lugar. 

A los alambres se les dejará extremos suficien-

temente largos para las conexiones ( L = 0.50 m.). 

Los conductores serán continuos de caja a 

caja, no permitiendose empalmes que queden den-

tro de las tuberias. 

Todos los empalmes se ejecutarán en las cajas y 

serán eléctrica y mecánicamente seguros, protegien-

dose con cinta aislante de jebe y gutapercha ó 

plástico, con un espesor equivalente al aislamiento 

del cable. 

Antes de proceder al alMbrado se limpiarán y 

secarán los tubos y se barnizarán las cajas. Para 

facilitar el paso de los conductores se empleará 

talco en polvo o estearina no debiéndose usar gra-

sas o aceites. 

La conexión de los conductores a las barras 

de los tableros se hará por medio de conectores a 

presión. 

Las derivaciones Se efectuarán con conectores 

de cobre ó bronce. Se protegerán con cinta aislante 
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4. CAJAS  

Las salidas para derivaciones, empalmes y de 

paso se ejecutarán con cajas metálicas de 	fierro 

galvanizado pesado. 

Las cajas para tomacorrientes, centros, braque-

tes, etc., serán de los tipos apropiados para cada 

caso y fabricados con estampado de plancha de 0.80 

M.m. de espesor mínimo. 

Las orejas para fijar los accesorios serán de 

una sola pieza con el cuerpo de la caja. 

4.1 Dimensiones de las cajas : 

Octogonales de 100 x 40 m.m. 

Para salida de artefactos de techo, de pa-

red, etc. 

Rec taçju lares de 100 x 55 x 40 m.m. 

Para interruptores, tomacorrientes, teléfo-

nos, timbres y antena TV. 

Cuadradas de 100 x 40 m.m.  

Para cajas de pase, interruptores y tomaco-

rrientes donde lleguen más de 3 tubos y más de 

cuatro conductores 1 y de 100 m 55 m.m., donde 

se indican en planos. 
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4.2 Tapas con una boca : 

Para las cajas cuadradas especificadas an-

teriormente al utilizarse para interruptores, 

tomacorrientes y salidas especiales se emplea-

rán con una boca. 

4.3 Cajas especiales : 

Donde aleguen alimentadores ó tubos con 

diámetro de 25 m.m.0 ó mayores, se emplearán 

cajas especiales construidas en plancha de fie-

rro galvanizado, de 1.5 mm, de espesor como mí-

nimo, con tapa hermética, empernada del mismo 

material. Se ajustarán de acuerdo a la previsto 

en el Código Nacional de Electricidad y serán 

de las dimensiones mostradas en planos. 

4.4 Caia Telefónica tipo "E" : 

Construcción en madera : cedro cepillado y 

acabado de 20 mm. de espesor de 0.45 m 0.25 

m 0.12 m., puerta metálica con bisagras y tira-

dor metálicb. La puerta será construida en 

plancha galvanizada de 1.5 mm de espesor y pin-

tada de color gris oscuro. 

4.5 Caja Telefónica tipo "C"  

Construcción en madera : cedro cepillado y 
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acabado de 20 mm. de espesor de 0.65 x 0.35 

x 0.15 m., puerta metálica con bisagras y tira-

dor metálico. La puerta será construida eh 

plancha galvanizada de 1.5 mm de espesor y pin-

tada de gris oscuro. 

4.6 Caja Telefónica tipo "E" : 

Construcción en madera : cedro cepillado y 

acabado de 20 mm. de espesor de 1.20 x 1.00 

x 0.20 m., puerta metálica con bisagras y tira-

dor metálico. La puerta será construida en 

plancha galvanizada de 2.0 mm de espesor y pin-

tada de color gris oscuro. 

5. INTERRUPTOREU TOMACORRIENTES Y PLACAS 

Se instalarán los interruptores y tomacorrien-

tes que se indican en los planos del proyecto, los 

mismos serán. de tipo para instalación empotrada en 

caja rectangular y con placa de aluminio anodizado. 

Los tomacorrientes serán bipolares dobles, con 

contacto para puesta a tierra. 

Los interruptores de pared serán de tipo balan-

cín de operación silenciosa, de contactos unipola-

res, con mecanismos.  encerrados con cubierta fenóli-

ca estable y terminales de tornillo para conección 

lateral. 
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Las características de los interruptores y 

macorrientes serán : 

- Interruptores unipolares 

to- 

de 1, 	2 y 3 secciones 	...... 10 A. - 220 V. 

- Interruptores de 3 vías 

conmutación 	......... ....... 10 A. - 220 V. 

Tomacorrientes bipolares 	Cb2MUU 20 A. 220 V. 

TomacorrienteS con con- 

tacto para puesta a tierra 	.... 20 A. - 220 V. 

Las placas telefónicas y antena TV. serán con 

perforación 	central y del mismo material que los 

tomacorrientes ó interruptores. 

TAPAS CIEGAS  

De baquelita color marfil o de aluminio anodi-

zado tendrán la forma de la caja y sé asegurarán a 

la misma con pernos Stove Boit. 

SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO Y ANTENA CO-

LECTIVA  

Se ha previsto el entubado y cajas en forma 

referencial; la selección de los equipos y sus es-

pecificaciones técnicas correspondiente así como su 

funcionamiento serán emitidos por otros especialisj  

tas. 
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8. TABLERO  DE DISTRIBUCION  

Esta formado por : 

6.1 Gabinete : comprende : 

Paja : 

Será del tipo para montaje empotrado en pa-

red construida de fierro galvanizado de 1.5 mm. 

de espesor debiendo traer huecos ciegos de 15 

mm.0, 20 mm.0, 25 mm.0, 35 mm.0, 40 mm.0, etc., 

de acuerdo a los alimentadores. 

Las dimensiones de las cajas serán recomen-

dadas por los fabricantes, deberá tener espacio 

necesario en los cuatro costados para poder ha-

cer el alambrado en ángulo recto. 

Marco y tapa con chapa : 

Serán del mismo material que la caja con 

su respectiva llave, se pintarán de gris oscuro 

La tapa debe llevar en relieve marcado la 

denominación del tablero según los planos. 

La tapa debe ser una hoja y tener comparti-

miento en su parte interior donde se alojará la 

relación de los circuitos del tablero, la cual 

se escribirá con tinta y letra mayúscula sobre 

la cartulina blanca. 

Se remitirá a la oficina Técnica del Pro- 
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pietario muestra de las tapas en su estado fi-

nal para su aprobación reseryandose el Propie-

tario el derecho de hacerlo cambiar sin recargo 

alguno en caso dé no encontrarlas conformes. 

Barras y accesorios : 

Las barras deben ir colocadas _aisladas de 

todo el gabinete de tal manera de cumplir exac-

tamente con las especificaciones de TABLERO DE 

FRENTE MUERTO. 

Las barras serán de cobre electrolítico de 

capacidad mínima : 

Interruptor General 	 Barras 

30 - 60 - 100 	 200 A 

150 - 200 	400 	 500 A 

500 - 600 	 1,000 

Traerán barras para conectar las diferentes 

tierras de todos los circuitos y la tierra ge-

neral de los alimentadores. 

El tablero debe ser diseñado para sistema 

220V. trifásico. 

8.2 Interruptores : 

Los interruptores serán del tipo automáti-

co, termomagnético, debiendo emplearse unidades 

bipolares y tripolares de diseño integral con 
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una sola palanca de accionamiento. 

Estos interruptores estarán diseñados de 

tal manera que la sobrecarga en uno de los po-

los determinará la apertura automática de todos 

-ellos. 

Los interruptores seránde conexión rápida, 

tanto en operación automática ó manual y tendrá' 

características de operación de tiempo inverso, 

asegurado por el empleo de un elemento.de  des-

¿onección bimetálico, complementado por un ele-

mento magnético. 

Los interruptores principales de los table-

ros de distribución tendrán capacidad de inte-

rrupción mínima de 10 KA. a 220 V. y los inte-

rruptores secundarios de 5 KA. a 220 V. 

9. POSICIDN DE LAS SALIDAS 

La ubicación de las principales salidas de ins- 

talaciones eléctricas sobre los pisos terminados 

están definidas a continuación : 

Tablero de distribución de 

servicios generales, fuer-

za y emef-gencia (Borde su- 

perior de caja) 	  1.80 m. 

Braquetes 	  2.20 m.  

InterruptoreS 	  1.20 hasta el 
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nivel superior 

de la placa. 

Tomacorrientes dobles 	 0.30 y 1.10 (eje) 

Antena TV. 	 0.30 (eje). 

Teléfono 	 0.30 (eje). 

Interruptor tipo cuchilla 

borde superior de caja 	 1.60 m. 

Las salidas de los servicios auxiliares como, 

llamadas contra incendio y teléfono interno, serán 

indicados en planos. 

El Propietario determinará de acuerdo con el 

Contratista de instalaciones eléctricas 	la varia- 

ción á modificación de la posición de las salidas 

de acuerdo con los acabados ó detalles de termina-

ción de los . ftrientes. 

- 10 MANO. DE OBRA. 

Las obras se ejecutarán de acuerdo a las 

prescripciones 	recomendaciones generales de 

instalaciones con tubería PVC—Se tendrá cuidado en 

la elección de accesorios : codos, curvas9  etc. 

Las cajas de salida para tomacorrientes, inte-

rruptores deberán quedar perfectamente enrazados 

con el acabado de los muros ó zócalos, de tal mar y. 

ra que las placas asienten justamente sobre los a-

cabados. 
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Las cajas de traspaso empotrado deberán ir cu-

biertas con tapa de fierro galvanizado esmaltado y 

asegurado por medio de tornillos. 

Para efctuar el paso de los alambres es indis-

pensable que los conductos sean recorridos previa-

mente con alambre galvanizado y se realizará el pa-

so de los alambres una vez ejecutada la primera ca-

pa de pintura. 
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CAPITULO V 

SISTEMA ELECTRIC° PARA SERVICIO DE EMERGENCIA 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

1. GENERALIDADES 

Para asegurar la continuidad del servicio al 

prOducirse la interrupción en el sistema del Ser-

vicio Público de Electricidad, se ha previsto la 

instalación de un grupq electrógeno de arranque au-

tomático con una capacidad de 50 KW., en servicio 

continuo. 

Las cargas a conectarse al servicio de emergen-

cia son : 

Servicio de alumbrado de servicios generales 

en 50%. 

Servicio de tomacorriente 05 por departamento. 

Electrobomba de agua. 
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Electrobombas de desague. 

Un ascensor de pasajeros. 

La transferencia del servicio normal al servi-

cio de emergencia se efectuará mediante un tablero 

de transferencia automática. 

La caseta para el grupo electrógeno esta pro-

yectado en el sótano que se ubica en la zona de es-

tacionamiento. 

El sistema de eliminación de aire caliente de 

la sala se ha previsto tal como se muestra en el 

plano. 

La inyección de aire será a cargo del especia-

lista en sistema de ventilación. Siendo aconsejable 

que la puerta de la sala del grupo electrógeno ten-

ga persiana baja. 

El conducto de evacuación de gases eh cuanto a 

su recorrido se indican tentativamente en el plano 

proyecto correspondiente. Al momento de concretar 

la adquisición del grupo electrógeno el proveedor 

. verificará las dimensiones del conducto de 

evacuación de gases y el ducto de evacuación de ai-

re caliente de acuerdo a las características del 

grupo electrógeno correspondiente. 

2. ALCANCES 

El estudio comprende el diseño de las instala- 
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clones eléctricas correspondiente al sistema de emergencia 

3. DESCRIPCION  

3.1 Grupo Electrógeno  : 

Tipo encapsulado para montaje interior, 

con capacidad para desarrollar una potencia de 

50 KW., en servicio continuo y 55 KW. en ser-

vicio de emergencia para arranque y parado au-

tomático, a partir de una seRal por reducción 

de tensión por debajo del 807. de la nominal; 

la seHal será captada por el sistema de puesta 

en marcha automático. 

3.2 Sistema de Combustión : 

Esta previendose un tanque diario incorpo-

rado al grupo electrógeno con una capacidad de 

50 á 75 galones y complementado con dos 

cilindros de capacidad de 100 galones cada uno 

corno reserva. 

El proveedor suministrará los filtros, los 

controles de niveles y-  dispositivos auxiliares 

3.3 Montaje? 

El grupo estará montado en chasis autoso-

portado de motor y generador. En lo posible el 
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tanque diario de combustible irá montado en 

este chasis debajo del motor. 

Estará equipado con una base de fierro a-

decuada. El sistema de soporte antibibratorio 

será suministrado por el proveedor quien pro-

porcionará los datos necesarios para el dis~ 

y finalización de las obras civiles, tendido 

de tuberías e instalaciones 	auxiliares. El 

proveedor dará su conformidad final a la obra 

a fin de complementar con la garantía de pro-

visión del grupo. 

3.4 Sistema de Escape : 

Se proveerá un silenciador adecuado para 

montaje horizontal del Tipo Residencial, con 

unión flexible para la absorción de las dila-

taciones y vibraciones con diámetro máximo de 

200 mm. 

El conducto de escape estará dotado de 

aislante térmico de 1" de espesor. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

Estas especificaciones describen las característi-

cas básicas del grupo electrógeno, constituido Por : 
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Motor Diesel : 

Sera diesel de ignición por comprensión, con 

las siguientes caracteristiras 

Potencia nominal en servicio 

de emergencia 	 87 HP. 

Velocidad de operación 	 : 1800 rpm. 

- Ciclo de operación 	 : 4 tieMpos, con 

inyección di-

recta, turbo 

alimentado 	Y 

Tipo 

Acoplamiento 

Número de Unidades 

-con enfriami-

ento de aire - 

de admisión. 

: Diesel, enfri-

ado por agua. 

: Directo a un 

alternador. 

Equipado con lo siguiente : 

Filtro de aire de una etapa tipo seco, con indi-

cador de servicio. 

Respiradero del carter. 

Control tipo Vernier. 

Enfriador de aceite del motor. 

- Conexión de escape. 
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CUADRO DE CARGAS DPTO T. D. (4t1 1 • PIS(S) 

DESCRIPCION C.I. 	br) F. a VIO D.M. <ya 

ALUMER. y TOMACORR. 
C103 Dama u 204 /1112 2,066 

50 I , 7 8 3 

PEOUENAS APLICACKINES I , 5 00 

COCINA 	A «AS 

CALENTADOR 1,500 I O O ( , 5 0 0 

TOTAL 5,068 3, 2 8 3 

CUADRO DE CARGAS OPTO DUPLEX 

DEM ft I PCION Cl. 	1w) D. 	1%) DM. 1w) 

ALOMO y TOMACORR. 
t 150.36 /42 a 204/m2/ 

"MOLIERAS APLICACIONES 

COCINA A GAS 

CALENTADOR 

3, I •7 

I, 500 

50 2,344 

I , 5 00 

— 

I O O 1 1 5 00 

TOTAL O , 18 7 3,844 



CUADRO DE CARGAS DE OFICINA 70-1 

DEM CRI PCION C.I. f w 3 P: D. 00 DM. 1w9 

Ali/MORADO Y TOMACORR. 
93/7.12m2 ir 25 w /man 

MONTACARGA 

I 5, 4 

5, 0 

2 S 

0 0 

I 0 0 

SO 

I 5, 4 

4, 0 

2 S 

0 0 

TOTA L 20, 4 2 8 I 9, 4 2 S 

CUADRO DE CARGAS DE OFICINA 	70-2 

DESCRIPCION C.I. 	1w) F. D. 	1%) D. M. (tN 

ALUMBRADO Y TOM AGORA. 
~Orna x 25swim2) 

PUERTA LEVADIZA 

20,000 

5 6 3 

I 0 0 

00 

2 0,0 00 

4 50 

TOTAL 20, 5 63 20,450 



CUADRO DE CARGAS DEL T.S.G. 

DIDICRIPCION C I. 	LO F. D 	al/ D. PA 	lbv) 

ALUMBRADO y TOMACOR R 7.550 I O O 7,550 
(1,510 rn2 x ex, /m2) 

PEOUENA S APLICACIONES 54,000 50 I 7, 0 0 0 

ASCENSOR 	< 2 un.) 10 ,000 00 S , 0 O O 

E LECTRO O OMILA 3 	(4 un. -5NP cm) 3 , 000 SO 2 , 400 

PUERTA LEVADIZA 	2 - 1/2 HP oh/ 750 SO €00 

VENTILADORES 2, 2 5 O SO 1 , 	000 

BOMBAS SUMIDERO 1, 	I 2 6 BO 900 

TOTAL 5 S , 6 76 3 • 0 , 250 

CUADRO DE CARGAS 	- RESUMEN 

=OCR I PCION C.I. 	(y) Or. O 	Mi D. M . (%) 

ALUMBRADO Y TOMACORR . 20,000 50 (0, 000 

VIVIENDAS 	( 123,400 ) 10,000 . 	40 52.000 

23,406 30 7.046 

CALENTADORES 3 I , 000 65 33,150 

20,000 I 00 20,000 
OFICINAS 	t 35 , 1120 ) 

15, 420 70 ¡0.000 

M ONTACA ROA 5,000 50 4, O 00 

PUERTA LEVADIZA 563 SO 450 

TI. 	0. 5 e, ere 30.250 

TOTAL 230,725 15 5 , 606 



••••,,,,,3/4% 	
C-I 2-1 he 16mm 2T10441- Omm 2(7) I \„.. I2-Ix 2-5 mm2 TIV-15mrft BPVC-P ALUMBRADO 

35mm a PVC - P ( 	- 12°P ) 	12x 404. 

2-1x lOmm2~1-10 mm 2 (7) I C-2 

2.1t I5A 

I  2-Ix2.5mm.2TW • 1-23 mm. 2 ( T) -I 5 mmEi PVC - P TOMACORRIENTE 
25 nvn 	PVC- P 	( 4°- 7°  P ) 

C-3 

2,054 

I 	 -20mml6PVC- P COCINA 

C-4 ! 2 -Ir 441 in2TIV • I-4mm. 2 (T ) - 20mme)PVC- P CALENTADOR 

C-5 

2 x20A 

RESERVA 

L. 	 _J 

TABLERO DE DI STR IB UCION DEL T. D ( 4° - II° PISO) 



C-4 

c-, 	12-1x 2-5 mm 2TW- 15 inn, 6PVC-P 	 ALUMBRADO 2 xl5A 

2-1 x 25 rent2 TW-15mm WP VC-P 	ALUMBRAOO 

2-1x 2.5mm2 T W« 1 - 2.5 rara .2 (TI -15 mira PVC-P 	TO PAACOR RIENTE 

C CONA - - 20 mentiP V C-12  

2- I x ekrom . 2 T W+ 1- 4mm. 2 (TI - 20mna Pvc-p 	CALENTADOR C-5  
2 x 20 A 

RES ERVA 

TAS LE RO DE DA STRIBUCION DEL tD. PLANTA DUPLEX) 

2 -I x /6 mon2 TWW 1-10 mm 2(T)  
3 5mm 0 PVC-P 
	

21/ 40A 



C-I 	• I2-1/14 men 2 TW 15mm O PVC-P 	 ALUMBRADO 2 x20A 

C-2  *****N 12-Ix 4mm2 TW 15 nem OPVC-P 	 ALUMBRADO 22120A 

C-5  .4%**N  A-á x4 won2 TW 15 vine BPVC-P 	ALUMBRADO 2x20A r 

C-4 	• I2-914 nem 2 TW lema. OPV05P 	ALUMBRADO 2x20A 

C-5  -(..N 12- /x4mas 2 TW / - 4 mm2T 15 film 0 PVC-P 	TOMACOR RIENTES 2x 20A 

3- lx35/nm2TNW + I- /Omm2T 
Z 	50 mm PVC- P 

 

 

   

C-15 	12-114mout2T1Y+1- 4 m/n2T 15 mm0 PVC-P 	 TOM ACORRIENTES 2.120A 

C-7  "S‘N.  2-1s4nue2TW+1-4sam2T lemm• PVC-P 	TOMACORR LENTES 2x 20A 

C-111 	1 2-1x4mal2TV/41- 4 mm2T 15~0 PVC-P 	TOMACORRIENTES 2x 20A I 

C-9 	I2-/x4mm2 TW 15~ PVC-P 	 ALUMBRADO 2a20A 

C-I0 	12 - la4mmETW 15mm0 PV 0-P 	ALUMBRADO 2 x20A 

C- II  msN 2-Ix 4 m m2 TV/4- / -4 in m2 T I5mm 0 PVC- P 	TOMACOR RIENTES 2 x20A ' 

C- 12 	13-Ix 4m en2 TW•I 1-4 m m2T 20~0 PVC-P 	MCNTA CARGA 320A 1 
C- /5  N.%  1 

RESERVA 

TABLERO DE OFICINA (T. 1 ) 

1 
C-14  

RESERVA 



r- 
z 	S-11055992 THW +1- 101P en2 T 	1 	 Ce I 

50.19 1111PVC -P 	 1 391004 

1 

1 2-1.49.12 TW 15990 PVC-P 
2sEOA 

2-1x4 992 TW Mins« PVC- P  
2.20A 1 
S % 	

1 2-1at4rnat2 TW 15 mme PVC- P  
2.204 

-4 
	

1 2-1ff 4~2 nv 15 Atm PVC-P  
2.20A 

"•••.„  12-1.4m/n2TW+1-4194m2T 15mm PVC-P 
2 x204 

1 2-le4 ans2TW+1-4 marear 15mm/1 PVC- P  
2.204 1 

-7 
	

I  2-1 it 4 enmETW. I- 4 en neT 

I5mm PVC-P 
2.204 

C-9 	.4%‘-, 12-11c4rntra2TW lernme PV C-P  
2x204 

1 2-IA 4m on2 TW+ 1-4svem2T 15 rn 	PVC- P 

5mns9 PVC- P 
2a2 0A 

2-Ix4 rn2TW+ 1-4 m rA2 T 

ALUMBRADO 

ALUMBRADO 

ALUMBRADO 

ALUMBRADO 

TOMACORRIEN TES 

TOMACORR ¡ENTES 

TOMA CORRO ENTES 

TO PAACORR1ENT ES 

ALUMBRADO 

PUERTA LEVADIZA 

  

RESERVA 

RESERVA C 12 

 

  

L_ _ _ 

TABLERO DE OFICINAS T.0.-2 ) 



.3-1x120mm.2THVVS / - 35 mm.2 (T)  
-100mm. PVC- P 

CS -1  .1%.*%\, I 2-1x4 mm.2 TW -20 mm.25 PVC-P 
3x 250A. 	2x20A. 

CS-2 	12-1x4 mm.2 TW- 20mm.OPVC-P 
2x20A. 1  

1 
CS- 3  m....%\  2-1x 4 mm.2 TW - 20mm. 6 PVC-P 

2/20A. 1 

1 
CS-4 	12-1x 4mm.2 TW -20 mm. IáPVC- P 

2x20A. 

1 
CS-5 	 2-Ix4 men. 2 TW - 20 mm.OPV C-P 

2x20A. 

CS-6 	12-1x4rnm.2 TW -20mm. al PVC -P 
2x20A. I 

1 
i  2-1x 4 mm.2 TW - 20mm. 0PVC -  

1 
12-1x 4 frem.2TW +I-4mm.2 (T) - 20mm0PVC-P 

1 
CS-9  

3x60A. 13-1 
x 35 frem.2 THW-5 O mm.0 PVC- P 

CS-10 	13- 1 x70 mm.2 THW + I- 25mm.2(T) -SO mm. PVC-P 

1 3 -I x6mm.2 TW+1-4mm.2(1)- 20mrn. PVC-P  

1 

A WMBRADO 

ALUMBRADO 

AWMBRADO 

ALUIV/BRADO 

AWMEIRADO 

AWMBRADO 

ALUMBRADO 

TOM ACORR1ENTE 

ASCENSOR 

T. G . E. 

VENTILADORES 

RESERVA 

TABLERO DE SERVICIOS GENERALES (T.S.G.) 



- 

GRUPO EL ECTROGENO 

TRIFASICO - 50 Kw 
F.O.= O. O, 220v., GO Hz . 

CS -10  
I *%% 

INTERRUPTOR DE id, 
TRANSFERENCIA 	L- 
AUTOMATICA 3x 175 A. 

Ii 

CC& I '1/4%%%., 2-Ix4 mm.2 	TVV- 2 O m m. PVC- 
3x175 A 	2x204. I 

CGE-2 	2-Ix4mm 2 TW -20mm PVC-1.  
2x20A. 7 

GE-3 .4%. .%  1,2-1x4mm.2TW - 20 mm. OPVC-P  
2x20A. I 

CGE-4 20A. 2-Ix4 mm. 2 TW - aDmm. PVC-P  

l 
	

:S'ALISA 
CGE-03 %.. 3-1x 35 mrn.27W+ 1-10 mm.2(T) -50 mm.0 PVC-p 	 ELECTR0501‘15A 3x60A. I 

CGE-7 	13- I x35 mm.2 TW1-1-10mm.2(11- 50mm. CYPVC-P 	 EL ECTR O BOMBA 31/E0A. 

CGE-EI 	3-Ix 35 mm.2 TW- 50 mm.0PVC- P 	 ASCENSOR 
3xGOA I 

CGE-9 	13-1x4mm.2 TW+1-4rrenZer) - 20mm PVC-P 	 &M94 SUMIDO 3x 20A 7 

E- 	x7.4%1;Zz  13-1x 25mm.2THW -40mm.B PVC-P 	E.-1 

CGE-Il .4%%% !3-1x25 mm.2 THW-40mm.0 PVC-P 	T. E.-2 
3x 70A. 1 

CGE-12.4%%-%, ,1 3-1:25mm.2 THW - 40mm. 0PVC- P 	 T. E. -3 
3x70A. I 

CGE-13 -1. %, 3-1x 25mm. 2 THW-40mm.0PVC-P 	 T. E.-4 3x70A. 1 

CGE- 14 	I 	 RESERVA 

CGE-5 	, 2-1 x 4min.2 TW- 20mm.10PVC-P 
x20A. 

ALUMBRADO 

ALUMBRADO 

PUERTA LEVADIZA 

PORTERO ELECT. 
CENTRAL ALARMA 
CONTRA INCENDIO 

ANT. COLECTIVA 

TABLERO GENERAL DE EMERGENCIA ( 



3 -I x 25 mm2 THW+I-I0 m m2 .T 20 mm 0 PVC- P TOMACORRIENTES 
40mm0 PVC-P 3x70A 2r 20A 

-s.\ ce-2 	I2-Ix 4mm2TW+ I-4mm2T 20 mme PVC-P TOMACORRIENTES 
2 x 20A 

.4%.%•., -3 	I2-1x4mm2 TVV+ I- 4 m m2 T 20 rnmet PVC-P TOMACORRIENTES 

CE-1,  4%%\,12Ix•mm2TW+1- 4 mm2T 

2 x20A I 

E-4 	 12-1x44nm2 TW+ I- 4 mm2T 20 mmió PVC-P TOMACORRIENT ES 
2x204 

I  -5 	12-1x4mm2TW+1- 4rn m27 20mm PVC-P TOMACOR RIENTES 
2x 20A 

RESERVA 

L_ 	4 

TABLERO DE EMERGENCIA ( T. E.- Y ) 



— 

ix 4  ram2 Tw 	
4in mar  

:2_ 
20 ralees pvc-p  3-1x 25 mm2THVH1-10nme T 	 .5.1 

40mmer PC- P 	 1 .8x70A 

1 

CE- 

 

Ce-2 S.s.\ 12-Ix4mrii2 TW+I-4mm2T 20mmCIPVC- P 

TOMACORR !ENTES 

1 2x2 

1-1"7"12TW+i- 
4m rn2  2 0 lis ni 	pv 	p  

TOMACORRIEN TES 

C - 

2x20A 

12-1314inm2TYV +1- 41111̂ 2T 20 mm Cr PVC-P 

TOMACORRIENTES 

2020A 

‘`. 	1 

TOMACOR R I ENTES 

flesesivA 

L 

TABLERO DE EMERGENCIA ( T.E.-2,4 ) 



CE-1 S.\ 
2.204 

CErZ 
2220A 

2.20.4 

CE-4 S...s.\ 	 
2220A 

CE-5 
2220A 

12-124mm2TW+1-4,2m2T 

2-124 mal 2 TW +I- 4m In2T 

12-124 mm2TW+ I-4mm2T 

12-12462m2TW+1- 4mm 2 T 

2- I ic 4r2m2,T W 
1 

2O mm 0 PVC- P 

 

20m m0PVC-P 

20mmOPVC-P 

20mmOPVC-P 

20 m mOPVC-P 

CE-111 	,1 2- 4mm2 TW 
2.220.4 

CE-7 	1  

201rtrn0PVC-P 

 

TABLERO DE EMERGENCIA ( 7: E-3 ) 

3-1225mm2 TIMV41-102m22 T  
40 mm0 PVC-P 	 I Sac TOA 

TOMACORRIENTES 

TOMACORRIENTES 

TOMACOR RIENTES 

TOMACORA/ENTES 

ALUMBRADO 

ALUMBRADO 

RESERVA 
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CLAVE DE ALIMENTADORES 

A • 2-1x1Omm.2THW- 25mm. 0 PVC-P 

a • 2-1x lOmm.2THWI 1-6mm.2 M- 25 mm. 0 PVC-P 

C a 2-1x 16mm.2T4W- 35 mm. PVC-P 

r. 2 -1216 mm.2THW+ 1- 6mm.2CT) - 35mm. 0 PVC-P 

E 	1-25 mm.2 CTI -20mm. PVC-P 

F • 3-Ix 25 mm.2 THW - 40 mm.0 PVC-P 

1-35 mm.201- 20mm. PVC-P 

H • 3-1x35mM.2 THW-50mm.0PVC-p 

1 	II  3-1x 35mm.2 THW 1-10~2 (1- ) - 50mm. 0 PVC-P 

J 	a 3-1x TOmm.2 THW+1-25mm.2CT/ -130mm. 0 PVC-P 

N 	3-1x 120~2 THW 41-35mm.2111 - 100mm. 0 PVC-P 

L. • 100 innt 0 PVC 

CLAVE DE CAJAS 

[si 	. 	1,200 x 1,000x 200mm. 

31 	a 	600x 600x 100 mm. 

in 	. 	sao x 400 x 100 mm. 

[1.1 a 	350x 350* 100 mm. 



2°  NIV. 
DUPLEX 

2 -50mm.« PVC-P 

1°  N IV. 
DUPLEX 

ti° e. 

10°p. 

2-50mm PVC-P 2 50mm .0PVC -O 

2-50mm GY PVC-P 2 -50mm.Cf PVC•P 

2 -50mm.«PVC -P 
CD- 2 -50 mrn.«PVC -P 

3°P. 

2-50 	OPV -P  

ACON1. ACRE",  POR C.P1: 
30 rnm. « PVC-P 

2=5.2Mrn. P_VC.r.P. 

te.  

7°P 

	 Gop 

5°P 

4°  P. 

ACOAI. SUBT. POR C.Pt 	2-50mm.«PVC-P \2-50mMTOPVC-P 	1 2 O. irim.2X1-rif 

1°P. 

2- 50 rnm .0PVC 
35 2-0.5mm.2knr  

2-50rn m. PVC 
2-0.5 mm.2X P-1 > 

50TANO 1"P 

SOTANO 

MONTANTE DE TELEFONO EXTERNO 



2°P, 

16" 

NIV. 
(DUPLEX 

I°  NI V. 
DUPLEX 

7  

tcPr. 

7 

" 
5°P. 

4°P 

3°P. 

	_DOmm.Orvc- 
SOTANO I° 

SOTANO 2°  

MONTANTE DE TELEFONO INTERNO 



No p. 

250 250 x100inm 

100  P 

DO rren.C/PVC-P 250/250KIZOmm. 

250x250 10 

250•250x 100mm 	50 mm. OSPVC-P 	50mm.25PV0P 

OPVC-P 	.50mr515PVC-P 

100mm. 
pveneiPvC-P 

EP P 
50mm. Qf PVC-P 	50mrn.C11V0P 

e°P 
22mtokalre.E_rn  

4°P 

3°P 

2°P 

50TANO 1°P 

SOTANO 2°P 

2°N1V. 
DUPLEX 

Q 

591 

N1V. 
C1JPLCX 

250*250 /100mm. 

ATENUADOR 0 
IMI1GENES 

PVC-P 

MONTANTE DE ANTENA DE TV 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

- Recomendaciones. 

- Conclusiones. 



CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

Se recomienda realizar coordinaciones con los es-

pecialistas encargados del equipamiento; en éste caso 

con los sePiores encargados del Grupo Electrógeno, In-

tercomunicadores, Antena Colectiva, Alarma Contra In-

cendio, Ascensores, etc, todo esto servirá para una 

mejor realización del Proyecto. 

Además se sugiere que los ductos se considere un 

poco sobredimensionado para poder dar- la oportunidad 

de un cambio de conductores por otros de mayor sección 

ó también para aNadir un conductor más en un sistema 

rlionofásico, como es el caso de los departamentos que 

se le ha considerado un alimentador monofásico, enton-

ces esto servirá para aquellos Propietarios, que 

. deseando tener un alimentador trifásico, no encuentren 

dificultad para realizar dicho cambio. 
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Para los Sistemas Auxiliares también debe darse el 

mismo criterio con los conductos. 

Para concluir con el informe, cabe mencionar que 

es muy importante tener en consideración el estudio de 

Carga para poder determinar la Factibilidad de 

Suministro; y con ello el concesionario (Electrolima) 

determinará si es factible otorgar la energía en baja 

tensión solicitada, ó de lo contrario el concesionario 

respondiendo a la solicitud de factibilidad, dirá que 

para poder atender lo solicitado será necesario 

.ampliar la red de distribución primaria para la 

instalación de una sub-estación dentro del terreno del 

propietario; que en éste caso mediante el art, 62 

de la • Ley N923406 y el art. 13 del Reglamento, dirán 

que será necesario que el Propietario ceda 	Electro- 

lima el área de terreno necesario para la' sub- 

estación. 

Esta información es muy importante porque dará 

lugar a que se revise el anteproyecto Arquitectónico y.  

se prevea el espacio ó área necesaria solicitada. 
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